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PREMESSA 

Su esplicito incarico di codesta spettabile Ditta ci siamo recati  presso i Vostri stabilimenti 

al fine di effettuare il prelievo e le successive determinazioni analitiche sugli effluenti 

aeriformi emessi attraverso i flussi convogliati installati presso il Vs. stabilimento 

produttivo, di seguito elencati ed i cui certificati di analisi sono allegati alla presente. 
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PRELIEVO ED ANALISI DELLE EMISSIONI 
CONVOGLIATE EFFLUENTI DAI VOSTRI STABILIMENTI 
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L’attività è stata svolta con il preciso obiettivo di poter stabilire se, con le cappe di 

laboratorio in esercizio, le concentrazioni degli inquinanti aeriformi presenti negli effluenti 

convogliati risultino inferiori ai valori limite imposti dal D.Lgs. 152/2006, Allegato I – Parte 

IV – Sezione 1 “Valori di emissione e prescrizioni relative alle raffinerie”, in 

conformità al Decreto AIA Prot. 0000236 del 21/12/2012.  

Corre obbligo precisare che i prelievi degli effluenti aeriformi e le relative determinazioni 

quantitative sui singoli parametri sono stati, da Noi, sviluppati in conformità a quanto 

stabilito dal Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006. 
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In particolare sono state utilizzate sonde isocinetiche con tubo di Darcy (Modello 

“Zambelli” STACK 4) per il prelievo dei gas e per la valutazione delle portate ed in grado 

di sviluppare le seguenti problematiche: 

- Temperatura dei fumi in °°°°C - Velocità dei fumi in m/sec. 

- Pressione assoluta condotto - Pressione differenziale nel condotto 

- Massa volumica del vapor d’acqua in Kg/m3 - Portata aeriforme secco in Nm3/h 

- Portata effettiva del camino in m3/h - Portata normalizzata a 0 °°°°C in Nm3/h 

- Tempo di prelievo in min. - Volume aeriforme aspirato in Nl 

 

Per il campionamento dell’aeriforme sono state adottate idonee pompe rotative con la 

precisione del +/- 2% sulle portate aspirate, aventi compensazione automatica delle 

perdite di carico, munite inoltre di contatore volumetrico per la lettura dei volumi aspirati. 

Per quanto concerne le singole determinazioni analitiche, come già detto, sono state 

utilizzate le metodiche di raccolta campioni e successive analisi indicate nel D.Lgs. 152 

del 03/04/2006. 

Infine, tenuto conto delle indicazioni tecniche espressamente indicate nel Decreto 

A.R.T.A. n°°°° 31/17 del 25/01/1999, si riportano, nella tabella seguente, le tipologie di 

calcolo che sono state da noi utilizzate nello sviluppo del presente elaborato tecnico-

analitico. 



                         Chimica 
    Applicata 
    Depurazione 
                                 Acque   
______________________________________________________________________________ 
 

                          pagina 5 di 6 

Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P. - 92013 Menfi (AG) - � (0925) 71.148 – 73.138 - ���� (0925) 72.079 - ����  

www.cadaonline.it 
-    Partita I.V.A. Cod. fisc./ P. IVA  01599840848   N. 1855 Reg. Soc. Trib. di Sciacca 

 

 

CALCOLI PORTATE 

R
P

KV
∆×××= 81.92  

K = costante tubo di misura  
∆∆∆∆P [mmH2O] = pressione differenziale dell’emissione  
R [Kg/m3] = massa volumica emissione 
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� ×
+

×+=
760273

273
804.0

Pv
Tc

RsR  Rs [Kg/m3] = massa volumica dell’aeriforme  secco 
Tc [°°°° C] = temperatura al condotto 
Pv [mmHg] = pressione parziale del vapore d’acqua 

804.0+
×=

H
PH

Pv  H [Kg/Nm3] = concentrazione del vapore d’acqua nell’aeriforme 
P [mmHg] = pressione effettiva dell’aeriforme 

Velocità Emissione 
[m/s]   

6.13
P

PsP
∆+=  Ps  [mmHg] = pressione statica  

∆∆∆∆P = pressione differenziale (mm c.a.) - 13,6 = peso specifico 
mercurio 

   

760273
273 PvP

Tc
RsRsn

−×
+

×=  Rs [Kg/m3] = massa volumica dell’aeriforme secco 
Massa volumica 
effluente secco norm. 
[Kg/m3] 

2241
)%44()%32()%28( 222 COON

Rs
×+×+×=  %N2 = percentuale di Azoto 

%O2  = percentuale di Ossigeno  
%CO2 = percentuale di CO2 

   

Portata dell’emissione 
Qe [m3/h] Qe v Ac= × × 3600  Ac [m2] = area condotto   

v [m/s] = velocità dell’emissione 

Portata normalizzata  
Qn [Nm3/h] 760273

273 P
Tc
Tn

QeQn ×
+
+×=  Tn [°C] = temperatura di normalizzazione(0 °C)   

Tc [°C] = temperatura emissione 

Portata normalizzata 
secca  
Qs[Nm3/h] P

PvP
QnQs

−×=  P [mmHg] = pressione effettiva dell’aeriforme  
Pv [mmHg] = pressione parziale del vapore d’acqua 
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Vengono allegati alla presente (Allegato 1) i rapporti di prova delle emissioni 

campionate ed analizzate.  

Da una attenta analisi si può affermare quanto di seguito esplicitato. 

- Nei campioni d'effluenti convogliati presi in esame, non sono state rilevate 

concentrazioni d’inquinanti superiori ai valori imposti dal D. Lgs. 152/06. 

- Pertanto l’impianto comportante emissioni convogliate risulta produrre degli 

aeriformi che defluiscono nell’atmosfera nel pieno rispetto dei citati valori 

limite. 

In conclusione, restando a disposizione dell’Azienda stessa per eventuali ulteriori 

richieste di specifiche e mirate indagini analitiche, con riferimento alle evidenze 

descritte nel presente elaborato tecnico si attestano le considerazioni di merito 

prima descritte e le relative risultanze tecnico-analitiche salvo eventuali modifiche ai 

cicli di lavorazione e/o di abbattimento da cui attualmente si sono generate le 

anzidette emissioni convogliate.  
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