




















Centrale termoelettrica di Piacenza
Via Nino Bixio, 27/D     29121 - Piacenza

Periodo riferimento U M PZ41 PZ42
Anno 2011 Ore 3.073 4.164

N° ore annue di effettivo funzionamento di ciascun gruppo

Rendimento elettrico medio effettivo su base mensile per gruppo( Energia netta)

Periodo riferimento U M PZ41 PZ42 Modulo*
gennaio % 34,55 34,42 52,29
febbraio % 33,77 33,82 51,89
marzo % 33,88 34,67 52,47
aprile % 31,92 33,34 51,05
maggio % 32 58 32 57 50 57

Rendimento elettrico medio effettivo su base mensile per gruppo( Energia netta)

maggio % 32,58 32,57 50,57
giugno % 32,68 33,93 51,59
luglio % 32,33 33,22 51,04
agosto % 33,86 34,24 52,16
settembre % 32,84 33,56 51,71
ottobre % 33,92 34,65 52,27
novembre % 33,64 34,34 52,09
dicembre % 32,64 33,14 50,06

Periodo riferimento U M PZ41 PZ42 Modulo*
12 060 65 21 339 29

* valore dell'intero impianto a ciclo combinato

Energia generata (NETTA) in MWh su base settimanale per gruppo

 dal 1/1/2011 al 7/1/2011 MWh 12.060,65 21.339,29 50.330,97
 dal 8/1/2011 al 14/1/2011 MWh 21.085,47 18.044,91 58.559,28
 dal 15/1/2011 al 21/1/2011 MWh 28.625,86 31.914,37 92.185,10
 dal 22/1/2011 al 28/1/2011 MWh 20.337,60 23.392,89 67.000,35
 dal 29/1/2011 al 4/2/2011 MWh 22.096,04 23.020,21 69.423,16 
 dal 5/2/2011 al 11/2/2011 MWh 17.935,70 29.767,26 73.236,70 
 dal 12/2/2011 al 18/2/2011 MWh 21.284,84 28.223,92 75.829,78 
 dal 19/2/2011 al 25/2/2011 MWh 3.814,04 2.897,24 10.660,41 dal 19/2/2011 al 25/2/2011 MWh 3.814,04 2.897,24 10.660,41 
 dal 26/2/2011 al 4/3/2011 MWh 15.279,21 22.698,72 57.022,49
 dal 5/3/2011 al 11/3/2011 MWh 15.524,76 22.696,19 57.604,16
 dal 12/3/2011 al 18/3/2011 MWh 22.727,07 24.417,51 72.565,36
 dal 19/3/2011 al 25/3/2011 MWh 15.196,50 18.568,36 52.321,14
 dal 26/3/2011 al 1/4/2011 MWh -88,43 -81,87 -144,46
 dal 2/4/2011 al 8/4/2011 MWh 10.124,22 18.812,15 45.500,63 
 dal 9/4/2011 al 15/4/2011 MWh 4.371,63 10.334,68 22.857,63 
 dal 16/4/2011 al 22/4/2011 MWh 13.467,36 28.369,68 64.333,69 
 dal 23/4/2011 al 29/4/2011 MWh -72,39 -130,03 -197,41 
 dal 30/4/2011 al 6/5/2011 MWh -64,15 -128,73 -192,89 
 dal 7/5/2011 al 13/5/2011 MWh 11.114 16.163 42.032 
 dal 14/5/2011 al 20/5/2011 MWh -151 4.393 6.630 



 dal 21/5/2011 al 27/5/2011 MWh -70 -142 -212 
 dal 28/5/2011 al 3/6/2011 MWh -105 -87 -191 
 dal 4/6/2011 al 10/6/2011 MWh 10.686 18.296 45.113 
 dal 11/6/2011 al 17/6/2011 MWh -124 -36 -157 
 dal 18/6/2011 al 24/6/2011 MWh 13.258 21.006 52.923 
 dal 25/6/2011 al 1/7/2011 MWh 16.072 18.135 52.748 
 dal 2/7/2011 al 8/7/2011 MWh 13.208 12.627 39.875 
dal 9/7/2011 al 15/7/2011 MWh 19 953 27 280 73 632 dal 9/7/2011 al 15/7/2011 MWh 19.953 27.280 73.632
 dal 16/7/2011 al 22/7/2011 MWh 8.455 25.334 52.935
 dal 23/7/2011 al 29/7/2011 MWh 13.889 21.204 54.510
 dal 30/7/2011 al 5/8/2011 MWh 13.443 21.738 54.886
 dal 6/8/2011 al 12/8/2011 MWh -122 -53 ‐175
 dal 13/8/2011 al 19/8/2011 MWh 240 3.453 5.817
 dal 20/8/2011 al 26/8/2011 MWh 20.586 21.985 66.460
 dal 27/8/2011 al 2/9/2011 MWh 28.341 31.188 92.927
 dal 3/9/2011 al 9/9/2011 MWh 4.633 14.578 29.740
 dal 10/9/2011 al 16/9/2011 MWh 20.485 20.838 65.086
 dal 17/9/2011 al 23/9/2011 MWh -23 145 158
 dal 24/9/2011 al 30/9/2011 MWh 0 0 0 
 dal 1/10/2011 al 7/10/2011 MWh -106 -26 -132 
 dal 8/10/2011 al 14/10/2011 MWh 5.957 22.614 43.176 
 dal 15/10/2011 al 21/10/2011 MWh 19.197 15.420 52.599 
dal 22/10/2011 al 28/10/2011 MWh 15 058 17 687 50 201 dal 22/10/2011 al 28/10/2011 MWh 15.058 17.687 50.201 
 dal 29/10/2011 al 4/11/2011 MWh 13.036 19.091 49.387 
 dal 5/11/2011 al 11/11/2011 MWh 16.041 19.163 53.793 
 dal 12/11/2011 al 18/11/2011 MWh 17.752 17.333 53.343 
 dal 19/11/2011 al 25/11/2011 MWh -160 -73 -227 
 dal 26/11/2011 al 2/12/2011 MWh -157 -80 -238 
 dal 3/12/2011 al 9/12/2011 MWh -151 -77 -227 
 dal 10/12/2011 al 16/12/2011 MWh -160 -90 -250 MWh 160 90 250 
 dal 17/12/2011 al 23/12/2011 MWh 11.660 15.844 41.383 
 dal 24/12/2011 al 30/12/2011 MWh 5.792 4.383 15.630 
solo 31/12/2011 MWh -26 -10 -36 

Energia generata ( NETTA) in MWh su base mensile per gruppo

* valore dell'intero impianto a ciclo combinato
NOTA:  valori negativi si riferiscono ad assorbimenti a impianto fermo

Periodo riferimento U M PZ41 PZ42 Modulo*
Gennaio MWh 89.680 101.177 289.381 
Febbraio MWh 60.930 82.004 219.413 
Marzo MWh 65.291 83.726 227.830 
Aprile MWh 27.861 57.360 132.438 
Maggio MWh 10.779 20.250 48.172 
Gi MWh 36 685 54 683 141 306Giugno MWh 36.685 54.683 141.306 
Luglio MWh 63.423 96.621 249.462
Agosto MWh 48.942 61.651 172.796
Settembre MWh 33.885 44.730 122.832 
Ottobre MWh 42.888 59.345 155.602 
Novembre MWh 43.776 51.806 146.367 
Dicembre MWh 17.070 20.028 56.433 

Totale Anno 2011 MWh 541.208 733.381 1.962.032 
* valore dell'intero impianto a ciclo combinato



Centrale Termoelettrica Piacenza

Tipo sostanza U M PZ41 PZ42
Polveri totali (mg / Nm3) @ 15% O2 0,070 0,120

PM10 (mg / Nm3) @ 15% O2 0,045 0,085

HCl (mg / Nm3) @ 15% O2 0,095 0,180

SOV (mg C/ Nm3) @ 15% O2 1,47 1,99

Campagna annuale degli inquinanti 



media su due 
prove
media su due 
prove
media su due 
prove
media su due 
prove



Centrale Termoelettrica Piacenza

Periodo 
riferimento U M Tipo sostanza PZ41

2011 t NOx 170,3
2011 t CO 34,9

Periodo 
riferimento U M Tipo sostanza PZ41

2011 t NOx 10,1
2011 t CO 174,1

Periodo 
riferimento U M Tipo sostanza PZ41

2011 t NOx 180,3

Tonnellate emesse nel 2011 di NOx e CO 
(ore di normale funzionamento PZ41 3073  PZ42 4164)

(transitori)

(totale)

2011 t CO 209,0

PZ41

NOX CO 
(mg / Nm3) al 15% O2 (mg / Nm3) al 15% O2

GENNAIO 33,4 8,7
FEBBRAIO 31,8 10,1

MARZO 34,8 8,3
APRILE 33,9 7,4
MAGGIO 35,1 7,2
GIUGNO 30,8 5,5
LUGLIO 29,6 7,5

AGOSTO 31,8 4,2
SETTEMBRE 28,9 5,7

OTTOBRE 33,1 5,6

NOVEMBRE 33,9 4,9
DICEMBRE 33,3 6,8

PZ42

Concentrazione media mensile e quadrimestrale NOx (norm

MESE



NOX CO 

(mg / Nm3) al 15% O2 (mg / Nm3) al 15% O2

GENNAIO 31,9 3,9
FEBBRAIO 32,5 5,0

MARZO 34,0 3,3
APRILE 33,6 2,6
MAGGIO 32,9 1,7
GIUGNO 28,9 1,6
LUGLIO 30,1 1,3

AGOSTO 31,2 1,3
SETTEMBRE 29,9 1,1

OTTOBRE 31,0 1,6
NOVEMBRE 31,7 2,7
DICEMBRE 33,4 3,9

MESE



PZ42
213,0

16,4

PZ42
8,6

376,8

PZ42
221,5
393,2

NOX CO 
(mg / Nm3) al 15% O2 (mg / Nm3) al 15% O2

I 33,5 8,6
II 31,9 6,1
III 32,3 5,7

male funz.)

Quadrimestre



NOX CO 

(mg / Nm3) al 15% O2 (mg / Nm3) al 15% O2

I 33,0 3,7
II 30,8 1,5
III 31,5 2,3

Quadrimestre









Centrale Termoelettrica Piacenza

Energia

Periodo 
riferimento U M Modulo

Anno 2011 MWh
Energia Elettrica netta 

prodotta
1.962.032,124

Anno 2011 MWt
Energia Termica 

ceduta al 
teleriscaldamento

16.266,301 

Energia

Periodo 
riferimento U M Gruppo PZ41 Gruppo PZ42

Marzo
Energia prodotta con 
riferimento alla post 40 13

Post combustione

Marzo riferimento alla post 
combustione (MWh)

40 13

Aprile
Energia prodotta con 
riferimento alla post 
combustione (MWh)

60 21 

E i d tt
Maggio

Energia prodotta con 
riferimento alla post 
combustione (MWh)

0 0 

Giugno
Energia prodotta con 
riferimento alla post 
combustione (MWh)

166 144 

Luglio
Energia prodotta con 
riferimento alla post 
combustione (MWh)

213 485

Agosto
Energia prodotta con 
riferimento alla post 
combustione (MWh)

1117 1492
combustione (MWh)

Settembre
Energia prodotta con 
riferimento alla post 
combustione (MWh)

653 681



Periodo 
riferimento U M Intero Impianto

Anno 2011 MWh 6.851 

Energia elettrica utilizzata per il funzionamento dell'impianto ( Prelievo da rete 15 kV 
e 380 kV )

Anno 2011 MWh 6.851 

PZ41 PZ42
Marzo 11 ore di esercizio 7 6

Principali dati di esercizio in post combustione 

Marzo 11 ore di esercizio 7 6 
Aprile 11 ore di esercizio 7 7 
Maggio 11 ore di esercizio 0 0 
Giugno 11 ore di esercizio 15 14 
Luglio 11 ore di esercizio 29 69 
Agosto 11 ore di esercizio 96 132 

Settembre 11 ore di esercizio 59 44 

P i i li d ti di i i i t b ti t l i ld t ll i t

PZ41 PZ42

Principali dati di esercizio in post combustione con teleriscaldamento allacciato



Acqua reflua scaricata  
2011 m3

171768

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media Kg  EMESSI 2011

pH   7,8 7,6 7,9 8,07 7,84250
Temperatura 23,4 8,3 15,85000

Colore  ass ass ass
Odore ass ass ass

Materiali grossolani  ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass ass
Materiali sedimentabili mg/l ass ass ass
Solidi sospesi totali  mg/l 1,6 4 0,05 100 3,6 2,4 5,2 9,6 2 1,3 0,4 1,6 10,97917 1885,87

Alluminio (μg/l)  16 14 15,00000 2,58
Arsenico (μg/l)  0,5 2 1,25000 0,21
Boro (μg/l)  32 54 43,00000 7,39

Cadmio (μg/l)  0,2 0,25 0,22500 0,04
Cromo totale (μg/l)  2 6 4,00000 0,69
Cromo III (μg/l)  1 1 1,00000 0,17
Cromo VI (μg/l)  1,4 5,1 3,25000 0,56
Ferro (μg/l)  4 10 74 50 34,50000 0,00

Manganese (μg/l)  3 3 9 7 5,50000 0,94
Mercurio (μg/l)  0,05 0,05 0,05000 0,01
Nichel (μg/l)  0,7 4 3 5 3,17500 0,55
Piombo (μg/l)  1 1 1,00000 0,17
Rame (μg/l)  0,7 14 8 2 6,17500 1,06
Selenio (μg/l)  0,5 0,5 0,50000 0,09
Stagno (μg/l)  0,5 0,5 0,50000 0,09
Zinco (μg/l)  23 156 30 48 64,25000 11,04

Cianuri Totali (μg/l)  0,5 0,5 0,50000 0,09
Cloro attivo (μg/l)  25 25 25 25 25 25 25 25 112 80 60 53 42,08333 7,23

Solfuri ( come H2S) mg/l 0,05 0,05 0,05000 8,59
Solfiti (come SO3) mg/l 0,025 0,025 0,02500 4,29
Solfati ( come SO4) mg/l 27 27 40 44 29 16 34 54 48 30 30 35 34,50000 5926,00

Cloruri mg/l 41 632 77 250,00000 42942,00

ANALISI ACQUA MODULO FINALE 



Fluoruri  mg/l 0,05 0,25 0,08 0,1 0,41 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,10 0,05 0,10450 17,95
Fosforo Totale  mg/l 0,1 0,13 0,714 0,31 0,31350 53,85
Ammoniaca  mg/l 0,35 0,91 0,39 0,32 0,49250 84,60

Azoto nitroso (come N) mg/l 0,23 0,12 0,15 0,10 0,15000 25,77

Azoto nitrico( come N) mg/l 7,45 2,50 9,48 6,10 6,38250 1096,31

grassi e olii 
animali/vegetali

mg/l 0,09 0,06 0,07500 12,88

Idrocarburi Totali  mg/l 0,011 0,02 0,08 0,015 0,03150 5,41
Fenoli mg/l 0,005 0,005 0,00500 0,86
Aldeidi mg/l 0,06 0,05 0,05500 9,45

Solventi organici aromatici mg/l 0,005 0,005 0,00500 0,86

Solventi organici azotati mg/l 0,005 0,005 0,00500 0,86

Tensioattivi totali mg/l 0,1 0,1 0,10000 17,18
Tensiottivi anionici mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10000 17,18
Tensioattivi cationici  mg/l 0,1 0,1 0,2 0,1 0,12500 21,47
Tensioattivi non ionici  mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10000 17,18
Pesticidi fosforati mg/l 0,005 0,005 0,00500 0,86

Pesticidi totali ( esclusi i  
fosforati) tra cui

mg/l 0,005 0,005 0,00500 0,86

 ‐aldrin mg/l 0,0005 0,0005 0,00050 0,09
 ‐ dieldrin mg/l 0,0005 0,0005 0,00050 0,09
 ‐ endrin mg/l 0,00005 0,00005 0,00005 0,01
 ‐ isodrin mg/l 0,00005 0,00005 0,00005 0,01

Solventi Clorurati mg/l 0,005 0,005 0,00500 0,86
COD mg/l 4,7 32 5,12 8,03 12,46250 2140,66
BOD 5 mg/l 2,3 5,1 1,4 3,6 3,10000 532,48

Coliformi totali UFC/100ml 104737 19177 61.957

Nota: I valori in giallo , sono stati ricavati utilizzando le indicazioni contenute nelle " Linee guida per la dichiarazione PRTR " emesso da APAT dove , a pag 33 si riporta (Metodi 
analitici per la misura delle emissioni in aria, nell’acqua e nel suolo)......"Se le concentrazioni nelle emissioni risultano inferiori ai limiti di rilevabilità del metodo utilizzato, l’unica 
informazione certa è che la concentrazione dell’inquinante nell’effluente è inferiore o uguale al limite di rilevabilità del metodo stesso. In caso di difficoltà ad utilizzare un metodo di 
analisi piu’ sensibile e soprattutto nel caso di grandi portate di effluenti si ritiene ragionevole assumere come valore di emissione da confrontare con il valore soglia, il prodotto del 
50% del limite di rivelabilità del metodo analitico utilizzto per la portata degli effluenti...



Centrale Termoelettrica Piacenza

Rifiuti non pericolosi

Codice CER  Descrizione
Quantità 

prodotta  Kg
Destinazione

Kg/kSm³ 
G.N.

Kg/ MWh 
netti

08 03 18 Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 82 Recupero 0,0002103 0,00004079

12 01 01 Limatura e truccioli di materiali ferrosi 12 Deposito preliminare 0,0000308 0,00000597

12 01 13 Rifiuti di saldatura 43 Deposito preliminare 0,0001103 0,00002139

12 01 17 Materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 62 Deposito preliminare 0 0001590 0 00003084

Rifiuti non pericolosi

12 01 17 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16 62 Deposito preliminare 0,0001590 0,00003084

15 01 03 Imballaggi in legno 13850 Recupero 0,0355207 0,00688882

160214 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 2370 Recupero 0,0060783 0,00117881

160605 Altre batterie e accumulatori 25 Recupero 0,0000641 0,00001243

161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle da cui alla voce 16 10 01 11160 Deposito preliminare 0,0286217 0,00555085

170407 Metalli misti 94920 Recupero 0 2434387 0 04721206170407  Metalli misti 94920 Recupero 0,2434387 0,04721206

170411 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 780 Recupero 0,0020004 0,00038796

170904 Rifiuti misti dall'attività di  costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
170901,170902 e 170903 640 Recupero 0,0016414 0,00031833

18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 20 Deposito preliminare  0,0000513 0,00000995

20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti 23720 Deposito preliminare  0,0608340 0,01179804

20 03 04 Fanghi delle fosse settiche 13200 Deposito preliminare 0,0338537 0,0065655220 03 04 Fanghi delle fosse settiche 13200 Deposito preliminare  0,0338537 0,00656552

Codice CER  Descrizione
Quantità 

prodotta  Kg
Destinazione

Kg/kSm³ 
G.N.

Kg/ MWh 
netti

13 02 05* Scarti di olio minerale per motori,ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 3040 Recupero 0,0077966 0,00151206

13 03 07* O li i l ti t d tt i l ti 4000 R 0 0102587 0 00198955

Rifiuti pericolosi

13 03 07* Ooli isolanti e termoconduttori non clorurati 4000 Recupero 0,0102587 0,00198955

15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 50 Deposito preliminare  0,0001282 0,00002487

15 02 02*
Assorbenti ,materiali filtranti (inclusi filtri dell' olio non specificati altrimenti ) stracci 
e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 6980

Deposito preliminare  0,0179014 0,00347177

16 01 04* Veicoli fuori uso 38380 Recupero 0,0984321 0,01908975p , ,

16 03 05* Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 10900 Deposito preliminare  0,0279549 0,00542153

16 06 01* Batterie al piombo 283 Recupero 0,0007258 0,00014076

16 10 01* Soluzioni acquose di scarto,contenenti sostanze pericolose 14960 Deposito preliminare  0,0383675 0,00744092

17 02 04* Vetro plastica e legno contenente sostanze pericolose o da esse contaminate 280 Recupero 0,0007181 0,00013927

17 06 01*  Materiali isolanti contenenti amianto 40 Deposito preliminare  0,0001026 0,00001990

17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 7060 Deposito preliminare  0,0181066 0,00351156

19 08 13*
Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri  trattamenti delle acque 
reflue industriali  53080 Deposito preliminare  0,1361328 0,02640135

20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 350 Recupero 0,0008976 0,00017409

Tonnellate di rifiuti avviate al recupero nel 2011 t. 149Tonnellate di rifiuti avviate al recupero nel 2011 t. 149
Per recupero si intende recupero esterno al processo



Centrale Termoelettrica Piacenza

Periodo riferimento U M Tipologia Modulo
2011 m3 / MWhg Acqua 0,210

2011 Kg / MWhg Gasolio  0,000384

2011 kWh / MWhg Autoconsumi 3,492

2011 Sm3 / MWhg Metano 198,729

Consumi specifici annuali (anno 2011)  per MWh di energia  generata 

(prelievo acqua di poz

(energia assorbita dal

(gasolio sistemi emerg



zzo / energia generata)

le reti esterne / energia generata)

genza)



Centrale Termoelettrica PiacenzaCentrale Termoelettrica Piacenza

Periodo riferimento U M Modulo

Unità di raffreddamento anno 2011 (Calore disperso in acqua) IN GJ

Gennaio J*109 692.234

Febbraio J*109 500.996

Marzo J*109 512.059

Aprile J*109 323.295

Maggio J*109 121 805Maggio J*109 121.805

Giugno J*109 344.938

Luglio J*109 652.777

Agosto J*109 441.195

Settembre J*109 311.065Settembre J 10 311.065

Ottobre J*109 355.691

Novembre J*109 329.723

Dicembre J*109 137.097

4 722 877T t l 2011 ( J*109 ) 4.722.877 Totale anno 2011  ( J*109 ) 

Metodi di calcolo: Considerando che il calore richiesto per innalzare di 1 °C la temperatura di 1 kg di acqua è di 4186 J e che la 
i l di l d è di 11000 k / i l l il l d l fi i dportata nominale di acqua al condensatore è di 11000 kg/s, si calcola il calore ceduto al fiume in questo modo: 

Calore=Sommatoria (Delta T (T uscita ‐ T ingresso) condensatore* 4186 * 11000  *10 ‐9 )                                                         
La sommatoria è estesa a tutti i periodi elementari di funzionamento

Il valore di delta T può essere misurato o stimato con buona precisione sulla base del carico elettrico della turbina a vapore



ANNO 2011
GENNAIO





FEBBRAIO





MARZO





APRILE





MAGGIO





GIUGNO





LUGLIO





AGOSTO





SETTEMBRE





OTTOBRE





NOVEMBRE





DICEMBRE





Centrale Termoelettrica Piacenza

Periodo 
riferimento

Numero 
avviamenti

Quantità 
metano (Sm³)

Tempo 
d'impiego ( h )

Gennaio 5 24.574 53 
Febbraio 10 25.143 65 
Marzo 3 16.643 28 
Aprile 5 16.648 57 
Maggio 4 13.280 36 
Giugno 4 21.515 35 
Luglio 5 23.368 39 
Agosto 2 3.485 3 

Funzionamento della caldaia ausiliaria nell'anno 2011

Settembre 4 14.700 27 
Ottobre 4 14.611 25 
Novembre 3 13.892 25 
Dicembre 2 32.366 97 

Totale Anno 2011 51 220.225 490 

O 2  [%vol.] NOx (O 2 =3%)
[mg/Nm³]

CO (O 2 =3%)
[mg/Nm³]

5,23 135,6 33,7

Emissioni di NOx e CO rilevate nella campagna di misura annuale della caldaia ausiliaria
Media dei rilievi effettuati da CESI il 9/2/2011
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