


















































16/12/2010

anni ubicazione

101 gasometro APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

115
scrubber essiccazione a NaOH

APPARECCHIO
UNI-TS 11325-6 

6
UPT

125
scrubber essiccazione a H2SO4

APPARECCHIO
UNI-TS 11325-6 

5
UPT

130 serbatoio di carico acido solforico SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

365
reattore

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10

UPT

406
scambiatore

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10

UPT

418
colonna separazione metilene

APPARECCHIO
UNI-TS 11325-6 

10
UPT

436
scambiatore

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10

UPT

448 serbatoio greggi umidi SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

449 serbatoio greggi acidi secchi SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

450 serbatoio greggi acidi secchi SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

452 evaporatore gruppo frigo -20°C APPARECCHIO UNI-TS 11325-6 10 UPT

568 serbatoio NaOH ABB gas diversi SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

610 serbatoio greggi leggeri SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

701 serbatoio greggi secchi SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

702 serbatoio greggi secchi SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

706 rettifica metilene
APPARECCHIO

UNI-TS 11325-6 
10

UPT

716
serbatoio intermedio CLM2 

Isoamylene
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT

717
serbatoio intermedio CLM2 

Isoamylene
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT

727 rettifica cloroformio
APPARECCHIO

UNI-TS 11325-6 
10

UPT

728 bollitore rettifica cloroformio
APPARECCHIO

UNI-TS 11325-6 
10

UPT

733 serbatoio di carico alcool etilico SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

734 serbatoio metilene +alcool etilico SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

735
serbatoio di miscelazione per 

denaturazione alcool con CLM2 
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT

742 serbatoiointermedio CLM3 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

743 serbatoio intermedio CLM3 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

775 serbatoio intermedio CLM2 alcool SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT
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776 serbatoio intermedio CLM2 alcool SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

801 serbatoio stoccaggio HCL 33% ppa SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
3 UPT

802
serbatoio stoccaggio HCL 33% 

tecnico
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

3 UPT

803
serbatoio stoccaggio HCL 33% 

tecnico
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

3 UPT

804
serbatoio stoccaggio HCL 33% 

tecnico
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

3 UPT

805
serbatoio stoccaggio HCL 33% 

tecnico
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

3 UPT

806
serbatoio stoccaggio HCL 33% 

tecnico
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

3 UPT

817 Ventilatore aspirazione sfiati RSM 
HCL

MACCHINA verifiche predittive 1 IMS

835 scrubber ABS L1
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10
UPT

850 vasca Skimmer
bacini/cunette P.I. : UST-P446 A 3 UPT

trattamento acque 
di scarico

886 scrubber abbattimento
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10
UPT

887 scrubber abbattimento
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10
UPT

890 serbatoio NaOH ABB SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

891 serbatoio NaOH ABB SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

901 serbatoio stoccaggio metilene SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

902 serbatoio stoccaggio metilene SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

903 serbatoio stoccaggio metilene SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

904 serbatoio stoccaggio cloroformio SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

412A
Colonna degasaggio

APPARECCHIO
UNI-TS 11325-6 

4
UPT

412B
Colonna degasaggio

APPARECCHIO
UNI-TS 11325-6 

10
UPT

509/1 serbatoio stoccaggio prodotto finito SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

509/2 serbatoio stoccaggio prodotto finito SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

854/1
serbatoio acido cloridrico fuori 

norma
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT

854/2
serbatoio acido cloridrico fuori 

norma
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT

900a serbatoio stoccaggio metilene SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

900b serbatoio stoccaggio cloroformio SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

905/1 serbatoio stoccaggio cloroformio SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT
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E 2100 filtro NaOH scarico CL T3 1° di 
serie

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque 
di scarico

E 2101 filtro NaOH scarico CL T3 2° di 
serie

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque 
di scarico

E 3604 reattore regolatore di pH
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT
trattamento acque 

di scarico
E 3605 pompa navetta E3604

MACCHINA
controllo 

lubrificazione
trimestrale UP

trattamento acque 
di scarico

E 4001 serbatoio liquidi da trattare SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4003 distillatore 
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4004
serbatoio olio desorbito 

dall'organico
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT

E 4008
serbatoio polmone per pompa 

campionamento
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT
trattamento acque 

di scarico
E 4101 colonna di stripping

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR07
10

UPT
trattamento acque 

di scarico
E 4102 colonna desorbimento

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10

UPT camino 5L

E 4103 colonna assorbimento
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10
UPT camino 5L

E 4110/1 filtro EG1
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

1 UPT
camino 5L                
NOTA 3

E 4110/2 filtro EG2
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

1 UPT
camino 5L                
NOTA 3

E 4201 scambiatore
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR09

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4202/1 condensatore
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR10

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4202/2 condensatore
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR11

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4602 filtro
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR12

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4604 ciclone ante filtro E 4110/1
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT camino 5L

E 4605 ciclone ante filtro E 4110/2
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT camino 5L

E 4606/1 guardia idraulica colonna 4101
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR13

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4607/1 guardia idraulica distillatore 4003
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR14

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4608 guardia idraulica
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR15

10
UPT

trattamento acque 
di scarico

E 4609 guardia idraulica su cicloni
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT camino 5L

E 4610 guardia idraulica su filtri
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT camino 5L

E 4720 pompa campionamento
MACCHINA

controllo 
lubrificazione

trimestrale UP
trattamento acque 

di scarico

E 8000 riserva di carico H2O2 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque 
di scarico

E 8001 reattore di neuralizzazione cloro 
attivo

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque 
di scarico
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E 8101 pompa navetta E8000
MACCHINA

controllo 
lubrificazione

trimestrale UP
trattamento acque 

di scarico
E 8201 scambiatore

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque 
di scarico

E1000 colonna decontaminazione acido 
solforico

APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque 
di scarico

EGFI01
Misura di portata olio all'impianto di recupero CLM

STRUMENTO
Verifica 

apparecchio su 
1

Ufficio 
Responsabile 

EGFI03
Misura di portata olio EG2  

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

EGHFI01
Misura di portata acqua di assorbimento allo scrubber camino 5H

STRUMENTO Verifica in linea 1
Ufficio 

Responsabile 

EGHPI01
Misura di pressione camino 5H

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

EGTI00
Misura di temperatura olio fondo colonna E4102

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

ELAI02
Misura pH effluente liquido UE

ANALIZZATORE
Verifica con 

pHmetro portatile
Ogni 2 

settimane
Ufficio 

Responsabile 

ELFI02
Misura di portata di metano per strippaggio H2SO4

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

ELFI05
Misura di portata  alimentazione colonna E4101 

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

ELFI08
Misura portata effluente lilquido UE

STRUMENTO Verifica in linea 1
Ufficio 

Responsabile 

ELTI02
Misura di temperatura distillatore

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

ELTI05
Misura di temperatura centro colonna E-4101

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

ELTI07
Misura temperatura effluente lilquido UE

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 
H 4001 sintesi CLH

APPARECCHIO
UNI-TS 11325-6 

10
UPT

HS TI 07
Misura di temperatura ingresso SCRUBBER 4204

STRUMENTO Verifica a banco 1
Ufficio 

Responsabile 

RSM 808 serbatoio stoccaggio HCL SO SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

RS-S0028/05 vasca decantazione fanghi
bacini/cunette P.I. : UST-P446 A 5 UPT

trattamento acque 
di scarico

SGAT01
Misura eccesso di idrogeno alla sintesi HCl

ANALIZZATORE Verifica in linea Mensile
Ufficio 

Responsabile 
NOTA 1

T0045/04 Spinta CP 104 fino a RGT108 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
5

UPT

T0046/04 Da RGT 108 a Ciclone 109 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
3

UPT

T0047/04
Da Ciclone 109 a By-Pass CP 104 

e Colonna 115 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
7

UPT

T0048/04 Da Colonna 115 a Colonna 125 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
4

UPT

T0049/04 Da Colonna 125 a Ciclone 127 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
8

UPT

T0050/04
Da Ciclone 127 a SY Termica (fine 

settore) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0051/04 Usc. Gas BO 413 verso Col. 412 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
7

UPT
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T0052/04 Uscita gas CL412 e stacco PSV TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0053/04 Usc. Gas CD 414 fino a PRC TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0054/04 Usc. Gas BO 419 verso Col. 418 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
7

UPT

T0055/04 Da Col. 418 a CD 420 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0056/04 Da Col. 418 a PSV TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0057/04 da BO 501 a CL 503 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
6

UPT

T0058/04 da BO 502 a CL 503 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
5

UPT

T0059/04 sfiato CL 503 verso 504 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
3

UPT

T0060/04
Usc. Gas BO728 verso RE727 e 

stacco PSV TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
5

UPT

T0061/04 da valvola SNAM a L1 e 2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0062/04 da valvola post tartarini a PIC057 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
6

UPT

T0063/04 da PIC057a a FLT2603 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0064/04 da PCV076 a CP2701 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0065/04 da FL2603 a valvola 0 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
8

UPT

T0066/04 da ing FLT2601 a asp 2701a TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0067/04 da spinta 2701b a RGT 2201/1 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0068/04
da uscita RGT2201/2 a 

sezionamento TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0069/04 da valvola 22 a FMFR00 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0070/04 nutrice uscita SH.ri A1/a-b-c TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
9

UPT

T0071/04 tubazioni distribuzione cloro TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1
4

UPT

XEFI00
Misura di portata di reintegro acqua di raffreddamento

STRUMENTO Verifica in linea 1
Ufficio 

Responsabile 
Spinta PC 833 fino a VLV reg. liv. 

RS 824 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da VLV reg. liv. RS 824 a Stripping 
842 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 832 (pompa di riserva) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 831 fino a VLV reg. liv. 
RS 843 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Collettore verso RSM HCl tecnico TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Collettore a RSM 802 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT
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Da Collettore a RSM 803 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Collettore a RSM 804 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Collettore a RSM 805 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Collettore a RSM 806 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 830 verso Collettore 
Utenti TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 830 verso Collettore CLP TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 829/a verso EB HCl TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 829/B verso EB HCl TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinte PC 829/a-b fino a HC Blocco 
Carico TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da HC Blocco a Braccio di Carico 
HCL TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

spinta Pc 808 verso Sodiera TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 892 fino ad HC Navetta 
L1 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 894 fino ad HC Navetta 
L2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 893 (pompa di riserva) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da HC Navetta L1 a VLV Ing. L1 
regolata TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da HC Navetta L2 a VLV Ing. L2 
regolata TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da VLV Ing. L1 a BSFI00 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da VLV Ing. L2 a BSFI01 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. L1 Navetta Soda TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. L2 Navetta Soda TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 569 fino a VLV sezion. 
Regolata TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da VLV sezion. a EGFI08 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da EGFI08 a Colonna 566 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 831/c fino a VLV regolata TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

By-Pass reg. liv. RS 825 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Collettore verso RSM HCl ppa TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Collettore a RSM 801 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT
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Spinta PC E4709/1 fino a EG 
E4204 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da EG E4204 a Risc. E4203 e By-
Pass EG TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Risc. E4203 a Dilatatore Pre 
Ing. Col. E4102 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Dilatatore a Col. E4102 4°P TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Dilatatore a Col. E4102 5°P TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC E4709/2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 4709/3 fino a FLT TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da FLT a EG E4204 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da EG E4204 a RGT E 4205 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da RGT E4205 a FRC Olio TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. Liq. Rettifica 727 verso BO 
728 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Rettifica 727 a CD 729/a,b,c TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 453 fino a VLV regolate 
L1 e L2 CD princ. TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. Metilene Frigo -40°C CD 407 e 
408 (L2) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. Metilene Frigo -40°C CD 437 e 
438 (L1) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 454 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 455 fino a VLV regolate 
L1 e L2 CD princ. TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. Metilene Frigo -20°C CD 407 e 
408 (L2) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. Metilene Frigo -20°C CD 437 e 
438 (L1) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta PC 455 verso Asp. PC 
1456/1,2 e Utenze TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. CD 204 da Collettore verso 
Utenze -20°C

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Collettore Metilene Frigo 0°C verso 
impianto recupero clorometani TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. Metilene Frigo -40°C CD 407 e 
408 (L2) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. Metilene Frigo -40°C CD 437 e 
438 (L1) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da VLV regolate L1 e L2 a EV 
F1213 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da EV F1213 ad Asp. PC 453 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

By-Pass -20°C / -40°C (VLV al 
mezzanino) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT
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Usc. Metilene Frigo -20°C CD 407 e 
408 (L2) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. Metilene Frigo -20°C CD 437 e 
438 (L1) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da VLV regolate L1 e L2 a EV 452 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. 204 verso Collettore Ritorno TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Collettore Ritorno da Utenze -20°C 
fino a FRC TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da FRC ad EV 452 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da EV 452 a trasmettitore di portata TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da trasmettitore di portata ad Asp 
PC 455 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Asp. PC 454 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Spinta CP York 1 e CP York 2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. CD Hamon F1201/1,2,3 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Ing. CD Delas F1202/1,2,3 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. EV 452 fino ad Asp. CP York 1 
e 2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. EV F1213 fino ad Asp. CP 
Techno Frigo TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. Gas BO 707 verso Rettifica 
706 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Usc. Liq. Rettifica 706 verso BO 
707 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Stacco verso PSV Rettifica 706 
(1°piano) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da Rettifica 706 a CD 708/a,b,c TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

Da CD 708/a,b,c a PSV (3°piano) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

ingresso a CD 708/a,b,c TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

bacino di contenimento 900b bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT

vasca effluenti bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT
trattamento acque 

di scarico

bacino di contenimento RSM HCL bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT

bacino di contenimento RSM PF bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT

vasca di contenimento RS 446
bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT

cunette linde
bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT

cunette acide impianto CLM
bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT
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cunette impianto CLM
bacini/cunette Controllo visivo 1 UPT

Gascromatografo su camino 5L
ANALIZZATORE NOTA 2

NOTA 1:  su documento ISPRA è indicata frequenza SETTIMANALE, ma esperienza maturata ha indicato che frequenza MENSILE è più indicata

NOTA 2: lo strumento è stato inserito come richiesto nel documento ISPRA, ma si tratta di uno strumento sperimentale che può fornire 
andamento qualitativo
NOTA 3: La gestione effettiva del filtro (e il mantenimento del carbone) viene fatta secondo la procedura PC EF 09A 11
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A 3001/1 Reattore Neutralizzazione SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

trattamento acque di 
scarico

A 3001/2 Serbatoio 5 per fluidi da neutralizzare SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

A 3101/1 Serbatoio NAV 1 ABB SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT MEA 5P

A 3101/2 Serbatoio NAV 2 ABB SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT MEA 5P

A 3101/3 Serbatoio raccolta scarichi N 3 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

A 3101/4 Serbatoio raccolta scarichi N 4 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

A 3607 Serbatoio sicurezza NaOH SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
7 UPT

A3201-1 SCRUBBER ABBATTIMENTO CL2 
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT MEA 5P

A3201-2 SCRUBBER ABBATTIMENTO CL2 
APPARECCHIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

10 UPT MEA 5P

AB TI08
Misura di temperatura della navetta della 

navetta 2 Abbattimento
STRUMENTO Verifica a banco 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

MEA 5P

ABAT03 misura di RH su reattore neutralizzazione
ANALIZZATORE

Verifica con strumento di 
confronto

mensile
Ufficio 

Responsabile Labo-
Analizzatori

trattamento acque di 
scarico

ABAT03A misura di RH su reattore neutralizzazione
ANALIZZATORE

Verifica con strumento di 
confronto

mensile
Ufficio 

Responsabile Labo-
Analizzatori

trattamento acque di 
scarico

ABPI01
Misura di pressione sull'uscita navetta 2 

Abbattimento
STRUMENTO Verifica a banco 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

MEA 5P

ABRH04 Misura rH navetta 1 Abbattimento ANALIZZATORE Tampone a mV noti Mensile
Ufficio 

Responsabile Labo-
Analizzatori

MEA 5P

ABRH05 Misura rH navetta 2 Abbattimento ANALIZZATORE Tampone a mV noti Mensile
Ufficio 

Responsabile Labo-
Analizzatori

MEA 5P

AT350 Misura eccesso solfidrato di sodio ANALIZZATORE
Verifica con titolo 

Laboratorio
Ogni 2 

settimane

Ufficio 
Responsabile Labo-

Analizzatori

trattamento acque di 
scarico

AT351 Misura eccesso solfidrato di sodio ANALIZZATORE
Verifica con titolo 

Laboratorio
Ogni 2 

settimane

Ufficio 
Responsabile Labo-

Analizzatori

trattamento acque di 
scarico

ATEL8103-F Misura pH effluente liquido UE ANALIZZATORE
Verifica con pHmetro 

portatile
Ogni 2 

settimane

Ufficio 
Responsabile Labo-

Analizzatori

trattamento acque di 
scarico

C 3601/1 Serbatoio H2SO4 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

C 3601/2 Serbatoio H2SO4 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

C 3601/3 Serbatoio H2SO4 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

C 3603 Serbatoio raccolta H2SO4 diluito SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
3 UPT

C1103-1 SP SPINTA CP FRIGO CLORO SH APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT
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C1103-2 SP SPINTA CP FRIGO CLORO SH APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

C1104-1 CONDENSATORE FRIGO CL2 a NH3 APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

C1104-2 CONDENSATORE FRIGO CL2 a NH3 APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

C1105 EV  FRIGO CLORO a NH3 APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

C3002 TORRE NAVETTA APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10

UPT

C3011 FILTRO KOCH APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10

UPT

C3502-1 FL SEPARATORE JORK APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
7

UPT

C3502-2 FL SEPARATORE JORK APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
7

UPT

C3502-3 FL SEPARATORE JORK APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
7

UPT

C4102-1 RGT INTERFASE CON 3 VTL AD ARIA (TS 2) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

C4102-2 RGT INTERFASE CON 3 VTL AD ARIA (TS 2) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

C4102-3 RGT INTERFASE CON 3 VTL AD ARIA (TS 2) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

C4103-1 RGT INTERFASE CON 2 VTL AD ARIA (TS 3) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

C4103-2 RGT INTERFASE CON 2 VTL AD ARIA (TS 3) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

C4103-3 RGT INTERFASE CON 2 VTL AD ARIA (TS 3) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

EL 8101 Serbatoio separatore pesanti (CAR) SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque di 
scarico

EL 8102 Serbatoio separatore leggeri (CAR) SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque di 
scarico

EL 8103 Serbatoio accumulo effluenti verso CART SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

trattamento acque di 
scarico

FI-EL8103-B Misura portata effluente lilquido UE STRUMENTO Verifica in linea 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

FT G6701B
Misura di portata acqua spurgo SPIG G4003 

UE
STRUMENTO Verifica a banco 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

FT SG4301F
Misura di portata acqua spurgo SPIG 

SG4961-4 UE
STRUMENTO Verifica a banco 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

FT SG4961B
Misura di portata acqua reintegro SPIG 

SG4961-4 UE
STRUMENTO Verifica in linea 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

G 1401 Serbatoio raccolta liquidi contenenti Hg SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
3 UPT

H 7101 Serbatoio H2 AP SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 10 UPT
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H 7102 Serbatoio H2 AP SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 10 UPT

H1102 SEPARATORE NH3 CP DHG H2 APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

H1103 CD NH3 DHG H2 APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

H1104 EV NH3 DHG H2 APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

I 3001/1 Serbatoio NaOH 23% SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
7 UPT

I 3001/2 Serbatoio NaOH 23% SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
7 UPT

I 3002/1 Serbatoio nav 1 Ipo SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

I 3002/2 Serbatoio nav 2 ipo SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

IM 7001/1 Serbatoio di stoccaggio IPO N° 1 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

IM 7001/2 Serbatoio di stoccaggio IPO N° 2 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

IM 7001/3 Serbatoio di stoccaggio IPO N° 3 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

IM 7001/4 Serbatoio di stoccaggio IPO N° 4 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

IM 7001/5 Serbatoio di stoccaggio IPO N° 5 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

IM 7001/6 Serbatoio di stoccaggio IPO N° 6 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

L 4125 Serbatoio freon liq frigo 24 SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 10 UPT

L3002 EVAPORATORE LIQUEFATTORE CLORO APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

L3010-1 EV CL2 ad H2O calda CON SURRISCALDATORE APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

6
UPT

L3010-2 EV CL2 ad H2O calda CON SURRISCALDATORE APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

L3114 EVAPORATORE LIQUEFATTORE CLORO APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

L3124 LIQUEFATTORE CLORO FRIGO 24 APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

L3621-1 SEPARATORE POST EV CLORO AD H2O APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT

L3621-2 SEPARATORE POST EV-LQ SU RETE CLORO R APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

5
UPT

L4015-1 SEPAR. OLIO/FREON (TECNOFRIGO) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

L4015-2 SEPAR. OLIO/FREON (TECNOFRIGO) APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

L4025-1 SEP. OLIO CP 1 FRIGO 24 Cl2 LIQ. APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

L4025-2 SEP OLIO CP 2 FRIGO 24 Cl2 LIQ APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

LI 700020/09
ASPIRAZIONE CP 1-2 GRUPPO FRIGO 

CLORO TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT
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LV 2101 Serbatoio stoccaggio NaOH 50 % SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

LV 2102 Serbatoio stoccaggio NaOH 32% SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

LV1131 SEPARATORE NaOH 1°eff. APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

LV1132
SEPARATORE NaOH 2°eff.

APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

LV1412 Evaporatore secondo effetto APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

LV1413 Evaporatore primo effetto APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

LV23/0001 LV 23% verso utenti
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV23/0002 LV 23% da diluizione verso RS
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV23/0014 LV 23% verso utenti
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV23/0023 rifornimento navette IPO
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV32/0001 LV 32% verso RSM
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV32FN/0001 LV 32% verso           T 3003
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV50/0001 LV 50% verso RSM
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV50/0008 LV 32% navetta distribuzione interna UE
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

LV50FN/0001 LV 50% verso           RSM 5
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

M 7001/11 Serbatoio di stoccaggio CLI SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 5 UPT

M 7001/3 Serbatoio scarico PSV SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
9 UPT

M 7001/4 Serbatoio scarico PSV SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

M 7001/5
Serbatoio scarico rapido apparecchi e 

tubazioni
SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 7 UPT

M 7001/6 Serbatoio di stoccaggio CLI SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 5 UPT

 M 7001/7 Serbatoio di stoccaggio CLI SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 5 UPT

M 7001/8 Serbatoio di stoccaggio CLI SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 5 UPT

M 7002/1 Serbatoio di stoccaggio CLI SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 5 UPT

M 7002/2 Serbatoio di stoccaggio CLI SERBATOIO UNI - TS 11325 - 6 5 UPT

M 7003/5 Serbatoio di stoccaggio NaOH 50% SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

M7802 SEPARATORE SFIATI EB CLORO -> BP APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6
10

UPT

M7803 SEPARATORE SFIATI EB CLORO -> IPO APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6
5

UPT
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PHR178/1
misura di pH ing. DeHg ANALIZZATORE

Verifica con strumento di 
confronto

mensile
Ufficio 

Responsabile Labo-
Analizzatori

trattamento acque di 
scarico

PHR178/2
misura di pH ing. DeHg ANALIZZATORE

Verifica con strumento di 
confronto

mensile
Ufficio 

Responsabile Labo-
Analizzatori

trattamento acque di 
scarico

RS28674/06
TUBAZIONE SPINTA CP BURTON

TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

S 4022 Serbatoio liquidi mercuriali --> G1401 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
3 UPT

S 4201 addensatore fanghi DC 3 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

S 5402/2
Serbatoio di stoccaggio HCL distribuzione 

interna UE
SERBATOIO

P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08

5 UPT

S 5501-1 Decantatore 4 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

S 5505-1 Decantatore 1 Filtraz HgS SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

S 5505-2 Decantatore 2 Filtraz HgS SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

S 5507 Digestore Filtraz HgS SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

S 5509 Serbatoio H2O2 SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

S5504-1 FL HGS (1 TEMPO) APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT
trattamento acque di 
scarico

S5504-4 FL HGS (1 TEMPO) APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT
trattamento acque di 
scarico

S5504-6 FL HGS (1 TEMPO) APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT
trattamento acque di 
scarico

S5510 FL DHG PER RIPASSAGGIO CHIARI APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT

S5514-1 FL HGS (2 TEMPO) APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT
trattamento acque di 
scarico

S5514-2 FL HGS (2 TEMPO) APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT
trattamento acque di 
scarico

S5514-3 FL HGS (2 TEMPO) APPARECCHIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
6

UPT
trattamento acque di 
scarico

SE 7102 Serbatoio usc Debromazione SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

SGFI05
Misura di portata acqua reintegro SPIG 

G4003 UE
STRUMENTO Verifica a banco 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

SM 2103 Serbatoio Anolita SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

SM 2131 Serbatoio drenaggio Anolita SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

SM 3101 Serbatoio Catolita SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

SM 3102 Serbatoio drenaggio Catolita SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

SS1831 SCRUBBER DECLORAZIONE SALAMOIA APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

SS2811-1 REATTORE DECLORATAZIONE APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT
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SS2811-2 REATTORE DECLORATAZIONE APPARECCHIO
UNI - TS 11325 - 6

10
UPT

SY 1101 Serbatoio stoccaggio HCl SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

T 3001/2 Serbatoio NaOH 32% SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
10 UPT

T 3003 Serbatoio LV fuori norma. SERBATOIO
P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08
5 UPT

T0099/04
SPINTA 1° FASE DEMAG 2 (TS2) VERSO 

REFRIGERANTE N° C4102-3  (TS2) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0100/04
USCITA REFRIGERANTE N° C4102-3 

ASPIRAZIONE 2° FASE (TS2) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0101/04
SPINTA 2° FASE DEMAG 2 (TS2) VERSO 

REFRIGERANTE N° C4102-1 TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0102/04
USCITA REFRIGERANTE N°C4102-1 

ASPIRAZIONE 3° FASE  (TS2) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0103/04 SPINTA 3° FASE DEMAG 2 (TS2)
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0104/04
SPINTA DEMAG 2 (TS2) VERSO 

REFRIGERANTE N°C4102-2 BY-PASS DI 
MACCHINE TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0105/04
USCITA REFRIGERANTE N° C4102-2 FINO 

A VLV AUTOMATICA BY-PASS DI 
MACCHINA TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0106/04
SPINTA 1° FASE VERSO RGT N° C4103-2 

(TS3) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0107/04
USCITA RGT N° C4103-2 INGRESSO 2° 

FASE  (TS3) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0108/04
SPINTA 2° FASE DEMAG 3 (TS3) FINO A 
INGRESSO REFRIGERANTE N° C4103-1 TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0109/04
USCITA REFRIGERANTE N° C4103-1 

ASPIRAZIONE 3° FASE  (TS3) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0110/04 SPINTA 3° FASE DEMAG 3 
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0111/04
SPINTA VERSO INGRESSO 

REFRIGERANTE BY-PASS DI MACCHINA 
N° C4103-3 TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0112/04
USCITA REFRIGERANTE BY-PASS DI 

MACCHINA TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0113/04 COLLETTORE SPINTA TS2-3
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0114/04
INTERCETTAZIONE SPINTA TS E VNR BY-

PASS FINO A VNR MEDIA PRESSIONE TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0115/04 Cl SPINTA DEMAG DA VNR A EV-LQ
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0116/04
DA VLV BIFFI A INTERCETTAZIONE 

INGRESSO EV-LQ E BY-PASS TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0117/04
Cl GAS DA INTERCETTAZIONE 

INGRESSO EV-LQ A APPERECCHIO 
(L3002) TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0118/04
COLLETTORE BY-PASS EV-LQ FINO A 
INGRESSO LIQUEFATTORE 24 (L3124) TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0119/04 USCITA EV-LQ CLORO GAS (L3002) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

T0120/04 DEGASAGGI CARRI CISTERNA TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

T0121/04 BY-PASS LIQUEFATTORE 14 (L3114)
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0122/04
USCITA LIQUEFATTORE 14 LQ 3114 FINO 

A VLV INTERCETTAZIONE TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT
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T0123/04
USCITA EV-LQ FINO A VALVOLA 

INTERCETTAZIONE ClR TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0124/04
USCITA INTERCETTAZIONE L3621/1 E 
INTERCETTAZIONE USCITA EV LQ A 

L3621/2 TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0125/04
DA REGOLAZIONE PRESSIONE ClR 
USCITA EV ACQUA CALDA FINO A 

INTERCETTAZIONE USCITA TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0126/04
USCITA EV ACQUA CALDA FINO A 

REGOLATRICE DI PRESSIONE ClR E 
REGOLATRICE DI SOVRAPPRESSIONE TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0127/04
USCITA TRA SEPARATORE (L3621/2) 

VERSO CLM E VLV DI DRENAGGIO ClR TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0128/04
DA VLV DI BLOCCO SEPARATORE 

VERSO CLM TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0129/04
Cl LIQUIDO DA USCITA EV-LQ A 1° 

FLANGIA TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0130/04
Cl LIQUIDO USCITA LIQUEFATTORE 14 

FINO A INGRESSO PUFFER E INGRESSO 
U TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0131/04
Cl LIQUIDO USCITA LIQUEFATTORE 24 

FINO A 1° FLANGIA TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0132/04
DA USCITA U DI GUARDIA FINO A 

VALVOLA INTERCETTAZIONE LIVELLO 
PUFFER TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0133/04
USCITA LIQUIDA DA PUFFER FINO A 

COLLETTORE PASSERELLA P21 TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0134/04
COLLETTORE EQUILIBRIO MEDIA 

PRESSIONE TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0135/04 EQUILIBRIO M.P.
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0136/04 EQUILIBRIO M.P. ANTE EV-LQ L3002
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0137/04 COLLETTORE Cl LIQUIDO A RSM
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0138/04 COLLETTORE Cl M.P. POST PUFFER
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0139/04
SPINTA CP AP IDROGENO DA P2 A FINE 

PASSERELLA P13 TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

T0140/04 SPINTA 1° FASE VERSO SCAMBIATORE
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0141/04 DA SCAMBIATORE A SPINTA 2° FASE
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0142/04 DA SPINTA 2° FASE  A SCAMBIATORE
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0143/04 DA SEPARATORE A UTENTI
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0145/04 ASPIRAZIONE CP NH3 (H1101)
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

T0146/04
 DA USCITA LQ 3124 A INGRESSO LQ 

3114 TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TI SY1922/A
Misura di temperatura dell'acido debole 

Sintesi HCl
STRUMENTO Verifica a banco 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA

TI-EL8103-E Misura temperatura effluente lilquido UE STRUMENTO Verifica a banco 1

Ufficio 
Responsabile 
mantenimento 

AMRA
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TV0146/04 BY-PASS CL GAS SB1 H2SO4
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0147/04
NUTRICE CL GAS INGRESSO FILTRI 

YORK TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0148/04 CL GAS USCITA SB 1
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0149/04
TUBAZIONE USCITA FL YORK 1 (C3502/1) 

ANTE INTERCETTAZIONE TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0150/04
TUBAZIONE USCITA FL YORK 2 (C3502/2) 

ANTE INTERCETTAZIONE TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0151/04
TUBAZIONE USCITA FL YORK 3 (C3502/3) 

ANTE INTERCETTAZIONE TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0152/04
CL GAS USCITA FILTRI YORK FINO A 
INTERCETTAZIONE ASPIRAZIONE TS TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0154/04
USCITA REFRIGERANTE (RG.4) 

REGOLAZIONE PUNTO A TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0155/04 ASPIRAZIONE 1° FASE DEMAG 2
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0156/04 ASPIRAZIONE 1° FASE DEMAG 3
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0159/04
INGRESSO REFRIGERANTE (RG.4) 

REGOLAZIONE PUNTO A TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0171/04
Cl GAS USCITA MEDIA PRESSIONE 

VERSO IPO ANTE TRAPPOLA TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0188/04
COLLETTORE SFIATI RISERVE VERSO 

M7001-1 VERSO IPO TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0193/04 SFIATI C/C DA M7803
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0195/04
COLLETTORE DI SFIORO VERSO IPO 

CLORO "R" TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0196/04
COLLETTORE CL "R" VERSO 

DEBROMAZIONE TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0197/04 COLLETTORE PSV Cl  "R"
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0198/04 SCARICO PSV "R" L3621/2
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0199/04 SCARICO PSV "R" EV-LQ L3002
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0200/04 SCARICO PSV "A" EV-LQ L3002
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0201/04 SCARICO PSV LQ 3114
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0202/04 SCARICO PSV LQ 3124
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0203/04 COLLETTORE PSV Cl "A"
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0204/04 SCARICO PSD LQ3114-3124
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0205/04 SCARICO PSV L3611
TUBAZIONE

UNI -TS 11325 - 1
10

UPT

TV0206/04
SCARICO PSV M 7802 E SCARICO PSV 

RSM M 7002/1-2 TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0209/04
EQUILIBRIO GAS-LIQUIDA LQ3114 (1° 

PASSAGGIO) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0262/04
DA VLV DI INTERCETTAZIONE H2 ALTA P 
PASSERELLA P13 A SFERA RSM M.301 

(H 7101) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT
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TV0263/04
DA VLV DI INTERCETTAZIONE H2 ALTA P 
PASSERELLA P13 A SFERA RSM M.302 

(H 7102) TUBAZIONE
UNI -TS 11325 - 1

10
UPT

TV0267/04 SCARICO OLIO DA CD (C1104/1-2) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

zona  DBr 2 G platea DBr CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona CLI 1 C platea zona CLI ex fusti CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona DeHg 2 A platea zona DeHg CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona DeHg 2 B platea zona G 1401-1402 CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona EFF 2 C platea zona effluenti liquidi UE CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona ex distil. 2 I platea zona ex distillatore CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona IPO 1 A platea zona stoccaggio IPO e ABB UE CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona IPO 1 B platea zona imballaggio IPO UE CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona LV 3 C platea zona stoccaggio NaOH CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona LV 3 D platea zona imballaggio NaOH CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona LV 3 E platea zona stoccaggio e imballaggio CC NaOH CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona RMV 3 A platea zona conc. NaCL, NaOH e colonne CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona RS acido 2 H platea zona essiccazione CL2 CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona S3 2 D platea zona S3 CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona S5 2 E platea zona S5 membrana UE CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona SH 2 F platea zona essiccazione CL2 CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT

zona SY 3 B platea zona SY HCL UE CUNETTE-BACINI CONTROLLO VISIVO 1 UPT
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AC 2674 RISERVA ACIDO NITRICO 
CONCENTRATO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2675/2 RISERVA ACIDO NITRICO 
DILUITO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 2201/1 RISERVA ACIDO SOLFORICO 
CONCENTRATO ARRIVO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

VaH2SO4 VASCA DI RACCOLTA E PLATEA 
H2SO4 CONCENTRATO ARRIVO BACINI / CUNETTE P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1804 RISERVA ACIDO SOLFORICO 
CONCENTRATO (D.E.A.) SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PV 4106/1 SILO Na2CO3 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4132/1 FILTRO FRAGOLA Na2CO3 PER 
PV 4106/1 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PF 4105/1 FILTRO A MANICHE SILO 4106/1 APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-4

PV 4103 SILO Na2CO3 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4132/2 FILTRO FRAGOLA Na2CO3 PER 
PV 4103 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PF 4102 FILTRO A MANICHE SILO 4103 APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-6

PV 4112 SILO Na2CO3 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4111 FILTRO A MANICHE PF 4112 APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-8

PV 4121/1 TRAMOGGIA Na2CO3 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4120/1 FILTRO SU TRAMOGGIA PV 
4121/1 APPARECCHIO ISPEZIONE 

MANICHE 1 SAP MEA
3/D4-12

PV 4121/2 TRAMOGGIA Na2Co3 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4120/2 FILTRO SU TRAMOGGIA PV 
4121/2 APPARECCHIO ISPEZIONE 

MANICHE 1 SAP MEA
3/D4-13

PV 4115 SILO Na2CO3 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4114 FILTRO A MANICHE PF 4115 APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-10

PV 4306 RISERVA CaCl2 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4304 RISERVA PREPARAZIONE CaCl2 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4106/2 SILO NaCl SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4105/2 FILTRO A MANICHE 4106/2 APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-5

PR 4201/2 REATTORE DISSOLVITORE NaCl APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4701/1 RISERVA RACCOLTA EM  
USCITA CFG  LINEA 1 E 2 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PV 4605 RISERVA STOCCAGGIO EM 
TROPPO PIENO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PV 4708/1 RISERVA STOCCAGGIO EM SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4708/2 RISERVA EM RISCALDATE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

CuPCS CUNETTE IMPIANTO PCS VERSO 
VASCA RACCOLTA EM PCS BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

VaEMPCS VASCA RACCOLTA ECCESSO 
EM PCS BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 908 RISERVA DBC SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

NOTE
Frequenza 
controlloTipologia 

controllo
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HV 1322/1 CICLONE MEA DI SERVIZIO HR 
1301 APPARECCHIO UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
MEA 
3/H

HY 1332/1 CICLONE MEA H1 APPARECCHIO UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

MEA 
3/I

RO-H-3-TY-
GHY-10

USCITA GHY DA HV 1306 - DA HV 
1306 A VALVOLE HC 1315/1-2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

1652 C1 USCITA GHY DA HV 1301/1 A 
HV 1306 (secondo tratto) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

GHF-1
USCITA BLOWING HR 1301 - DA 

HR 1301 A HV 1301/1-2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHF-3 SCARICO VERSO PSV 3214 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

GHF-4
REGOLAZIONE MEA DA HV 1606 

A HE 1325 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHF-2 SCARICO VERSO PSV 3213 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

GHF-5
USCITA BLOWING HV 1306 DA 

HV 1306 A HV 1333 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHF-6

SCARICO PSV 3215 - DA HV 1306 
A  PSV 3215 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

GHF-7
SCARICO PSV 3216 - DA HV 1306 

A PSV 3216 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHY-1

USCITA GHY DA HR 1301 A HV 
1301/1 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

GHY-2
USCITA GHY DA HV 1301/1 A HV 

1306 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHY-3

COLLETTORE ASPIRAZIONE CP1 
+ SCARICO PSV 3231 - DA 

VALVOLA DI ASPIRAZIONE HC 
1315/1 A HC 1315/1

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHY-4

COLLETTORE ASPIRAZIONE CP2 
+ SCARICO PSV 3232 - DA 

VALVOLA DI ASPIRAZIONE HC 
1315/2 A HC 1315/2

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHY-5

SPINTA CP 1 - DA HC 1315/1 A 
HV 1318/1 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

GHY-6
USCITA HV 1318/1 - DA HV 1318/1 

A VALVOLA SPINTA CP1 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHY-7

SPINTA CP 2 - DA HC 1315/2 A 
HV 1318/2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

GHY-8
USCITA HV 1318/2 - DA HV 1318/2 

A VALVOLA SPINTA CP2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
GHY-9

DA COLLETTORE H2 A TORI  - 
DA VALVOLA SPINTA CP A HR TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

HY-2
USCITA DA PLT - DA HF 1300 A 

H 1398 KV01 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
HY-4

HY DOPO VALVOLA 2 - DA
H 1398KV01 A ASPIRAZIONE 

HC 1315/1-2
TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PR 4601/1 REATTORE PRECIPITAZIONE 
LINEA 1 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PR 4601/2 REATTORE PRECIPITAZIONE 
LINEA 1 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PR 4603/1 SERBATOIO DI CARICO CFG APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PS 4805/1 SHLF PCS APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4814/3 FILTRO A MANICHE HASCON 
DHAJL180 APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

MANICHE 2 SAP MEA
3/D2-1

Dp 4814/3 MISURA DELTA P FILTRO 
HASCON DHAJL180 LINEA 1 STRUMENTO TARATURA 

STRUMENTO 1 Coord. Tecnico 
Solvay  - B3
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PF 4808/1 TRAMOGGIA CARICO PCS SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4900/1 LETTO FLUIDO PCS-C APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PS 4911/1 LETTO DI RAFFREDDAMENTO 
PCS-C APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PF 4914/1 FILTRO A MANICHE 
DEPOLVERIZZATORE ARIA APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

MANICHE 2 SAP MEA
3/D3-1

Dp 4914/1 MISURA DELTA P FILTRO 
DEPOLV. ARIA LINEA 1 STRUMENTO TARATURA 

STRUMENTO 1 Coord. Tecnico 
Solvay  - B3

PR 4601/3 REATTORE PRECIPITAZIONE 
LINEA 2 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PR 4601/4 REATTORE PRECIPITAZIONE 
LINEA 2 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PR 4603/1 SERBATOIO DI CARICO CFG APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PS 4805/2 SHLF PCS APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4814/2 FILTRO A MANICHE HASCON 
DHAJL180 APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

MANICHE 2 SAP MEA
3/D2-2

Dp 4814/2 MISURA DELTA P FILTRO 
HASCON DHAJL180 LINEA 2 STRUMENTO TARATURA 

STRUMENTO 1 Coord. Tecnico 
Solvay  - B3

PF 4808/2 TRAMOGGIA CARICO PCS SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4900/2 LETTO FLUIDO PCS-C APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PS 4911/2 LETTO DI RAFFREDDAMENTO 
PCS-C APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PF 4914/2 FILTRO A MANICHE 
DEPOLVERIZZATORE ARIA APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

MANICHE 2 SAP MEA
3/D3-2

Dp 4914/2 MISURA DELTA P FILTRO 
DEPOLV. ARIA LINEA 2 STRUMENTO TARATURA 

STRUMENTO 1 Coord. Tecnico 
Solvay  - B3

PV 4907/1 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4907/2 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4907/3 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4924/1 FILTRO SILO PCS-C APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-3

PF 4830 FILTRO ASPIRAZIONE CARICO 
DA PT 4906/7 APPARECCHIO ISPEZIONE 

MANICHE 1 SAP MEA
3/F-2

PV 4907/5 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4907/6 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4924/2 FILTRO SILO PCS-C APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-7

PV 4907/7 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4907/8 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4907/9 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4924/3 FILTRO SILO PCS-C APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-2

PV 4907/10 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4907/11 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4907/12 SILO PCS-C SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
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PF 4924/4 FILTRO SILO PCS-C APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-1

PV 4819 SILO PCS O MATERIE PRIME SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4818 FILTRO A MANICHE SILO 4819 APPARECCHIO ISPEZIONE 
MANICHE 1 SAP MEA

3/D4-11
AOX/300/C32

3/001 LINEA AOX 4-C323-O1 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Tu HT1416 DA HT1416 VERSO AC2420/1-2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Tu AC2420
DA AC2420/1-2 VERSO VALVOLA 

AUTOMATICA REGOLAZIONE 
PRESSIONE CLOX

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

GR/C317/09 USCITA GR HT 1416 VERSO 
RECUPERO SV TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 605 COLONNA DI ESTRAZIONE A 
SOLVENTI SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Tu AC2207 USCITA AC 2207 VERSO AC2600 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2600 RISERVA H2O2 GREGGIA DA 
SINTESI SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2718 RISERVA H2O2 PER PCS SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HV 1712 COLONNA CONCENTRAZIONE APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HV 1718 RISERVA H2O2 PER CC E CODE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HV 1721 RISERVA H2O2 PER DS SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Tu H7OUT USCITA H7 VERSO HV190 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 679/1 RISERVA H2O2 GREGGIA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 679/2 RISERVA H2O2 GREGGIA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 679/3 RISERVA H2O2 GREGGIA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 679/4 RISERVA H2O2 GREGGIA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2679/5 RISERVA H2O2 GREGGIA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2679/6 RISERVA H2O2 GREGGIA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2679/7 RISERVA H2O2 GREGGIA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2735/1 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2735/2 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2735/3 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 735/1 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 735/2 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 735/3 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 735/4 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 735/5 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 735/6 RISERVA H2O2 VENDIBILE SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
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Pl AC7/735 PLATEA E CUNETTA SETTORE 
AC 7 bis - RS 735 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pl AC7/2735 PLATEA E CUNETTA SETTORE 
AC 7 bis - RS 2735 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Va AC7BIS VASCA DI RACCOLTA H2O2 DA 
AC 7 bis BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pl H7/679 PLATEA E CUNETTA SETTORI
H7 + AC6 bis - RS 679 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pl H7/2679 PLATEA E CUNETTA SETTORI
AC6 bis - RS 2679 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

CuE H2O2 CUNETTA DI EMERGENZA H2O2 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 
VISIVO 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Va H7/AC6b VASCA DI RACCOLTA CUNETTE 
H7 + AC6 bis + acque meteroriche BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 856 RISERVA NaOH SETTORE AC8 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4117 RISERVA SILICATO 
CONCENTRATO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PV 4213 RISERVA DILUIZIONE SILICATO 
DA PV 4117 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PV 4215 RISERVA SIS DILUITO PRONTO 
DA PV 4213 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PR 4209 REATTORE PREPARAZIONE 
COATING SHC/131 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PV 4109 SILO BORAX SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PF 4108 FILTRO A MANICHE SILO 4109 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
MEA

3/D4-9

PR 4204 REATTORE PREPARAZIONE 
COATING 142 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PC 4300/1 COMPRESSORE 
GRUPPO FRIGO "YORK" APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PE 4301/1 CONDENSATORE  GRUPPO 
FRIGO "YORK" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PE 4302/1 EVAPORATORE GRUPPO FRIGO 
"YORK" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PE 4317/1 INTERCOOLER GRUPPO FRIGO 
"YORK" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PE 4318/1 GRUPPO DI TRAVASO FREON 
COMPRESSORE "YORK" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PC 4300/4 COMPRESSORE GRUPPO 
FRIGO "TECHNOFRIGO" APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PE 4301/4 CONDENSATORE GRUPPO 
"TECHNOFRIGO" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PE 4302/4 EVAPORATORE GRUPPO 
"TECHNOFRIGO" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PE 4316/4 REFRIGERANTE OLIO GRUPPO 
"TECHNOFRIGO" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PV 4314/4 SEPARATORE OLIO FREON 
GRUPPO "TECHNOFRIGO" APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 907 RISERVA SOLVESSO 150 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 905 RISERVA SOLVENTI DI 
RECUPERO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 906 RISERVA SOLVESSO + AmQ SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 203 RISERVA PREPARAZIONE 
NAVETTA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 210 SERBATOIO TRATTAMENTO PO 
DI RECUPERO LINEA 1 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2210 SERBATOIO TRATTAMENTO PO 
DI RECUPERO LINEA 2 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche
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HR 1301 IDROGENATORE APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1306 OXIDYZER FEED TANK APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2301/2 REATT. RECUPERO CATA Pd APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HV 1080/1 RISERVA INTERRATA PER 
RECUPERO PO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
Po8-8

ASPIRAZIONE HP 1313/1-2 - DA
HV 1306 A HP 1313/1-2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

Po8-14
INGRESSO HR 1301 DA HE 1320 - 

DA HE 1320 A HR 1301 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
Po18-1

SPINTA HP 1313/1-2 + BY-PASS - 
DA HP 1313/1-2 A HF 1307/1-2 - 
PROTETTO DA SPINTA MAX. 

PC HP 1313/1-2

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
Po18-2

USCITA FLT SECONDARIO - DA 
HP 1307/1-2 A H 1416LV01 - 

PROTETTO DA SPINTA MAX. 
PC HP 1313/1-2

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
Po8-20 USCITA FLT/1 -> HR 1301 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

Po8-21 USCITA FLT/2 -> HR 1301 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
Po8-22 USCITA FLT/4 -> HR 1301 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

Po8-23 USCITA FLT/5 -> HR 1301 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
Po8-24 USCITA FLT/7 -> HR 1301 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
RO-H-3-TY-

Po8-1
ASPIRAZIONE HP 1311/1-2 - DA 

HV 1306 A HP 1311/1-2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

RO-H-3-TY-
Po8-7

USCITA FLT VERSO HV 1306 - DA 
TUBO HF 1304/1-7 A HV 1306 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HT 1416 COLONNA DI OSSIDAZIONE APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2421/1 SCAMBIATORE REFRIGERANTE 
GRUPPO RECUPERO SOLVENTI APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2207 DECANTATORE PO APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2424/1 FILTRO A CARBONE ATTIVO 
USCITA CLOX APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

CARBONE 4 SAP MEA 
3/B

AC 2424/2 FILTRO A CARBONE ATTIVO 
USCITA CLOX APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

CARBONE 4 SAP MEA 
3/B

AC 2424/3 FILTRO A CARBONE ATTIVO 
USCITA CLOX APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

CARBONE 4 SAP MEA 
3/B

AC 508 RISERVA TAMPONE PO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2208 RISERVA TAMPONE PO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Tu AC2209 SPINTA AC2209/1-2 VERSO H3 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Tu AC509 SPINTA AC509/1-2 VERSO AC510 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Tu AC510 DA AC510 VERSO H3 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Tu AC2415 SPINTA AC2415->AC2/5 L2 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Tu AC2/5 DA AC2/5 L2 VERSO AC505 TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1836 RISERVA PER ALIMENTAZIONE 
PO VERSO LAVAGGIO ACIDO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche
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HV 1845 DECANTATORE 
RIGENERAZIONE ALCALINA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1890 RISERVA PER PO/SOLVENTI 
VERSO SINTESI SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HT 1815 COLONNA DI OSSIDAZIONE 
RIGENERAZIONE APPARECCHIO UNI - TS 11325 - 6 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Tu HT1815
Da HT 1815 A VALVOLA DI 

REGOLAZIONE PRESSIONE 
VERSO AC4

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1834 CICLONE MEA AC8 APPARECCHIO UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

MEA
3/G

AC 505 COLONNA ESTRAZIONE 1° SYN APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 507 COALIZZATORE APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2505 COLONNA ESTRAZIONE 2° SYN APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HE 1506 RAFFREDDATORE PO USCITA 
AC 2505 --> H3 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2202 COALIZZATORE APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

CL D COLONNA DI RACCOLTA FANGHI 
E PO ESAUSTA APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 603 RISERVA SOLVENTI  NAVETTA 
AC6 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1760 SEPARATORE SOLVENTI DA 
AO14 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 2865 MISCELATORE PO + NaOH APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2850 SERBATOIO DI RIGENERAZIONE APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HV 1820 COALIZZATORE 
RIGENERAZIONE AMMINICA APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

PO8/300/C32
7/019

TRONCHETTI MANDATA POMPE 
PO AL 2415/1-2 (SK 45 fig. 2/2) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PO8/300/C32
7/019

TRONCHETTI ASPIRAZIONE 
POMPE PO AL 2415/1-2 (SK 45 

fig. 1/2)
TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PO8/300-
250/C327/011

TUBAZIONE PO TRA HT 1416 E 
DEGASATORE AC 2207 (SK 15 

fig. 1/5)
TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

PO8/250/C32
7/011

TUBAZIONE PO TRA HT 1416 E 
DEGASATORE AC 2207 (SK 15 

fig. 2/5)
TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

P18/F301/003
TUBAZIONE PO RACCORDO TRA 
SETTORI H3-H4 VERSO HE 1412 

(SK 18)
TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

P18/F301/005
TUBAZIONE PO 

COLLEGAMENTO TRA HE 1412 E 
HT 1416 (SK 14 fig. 2/2)

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

P18/F301/005
TUBAZIONE PO 

COLLEGAMENTO TRA HE 1412 E 
HT 1416 (SK 14 fig. 1/2)

TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

GR/C317/03
TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO 
TRA HT 1416 E PSV 3544 (SK 13 

fig. 2/4)
TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

GR/C317/03
TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO 
TRA HT 1416 E PSV 3545 (SK 13 

fig. 3/4)
TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche
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Pl AC8 PLATEA E CUNETTA SETTORE  
AC8 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pz AC8 POZZINO PLATEA AC8 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 
VISIVO 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Pl AC6 PLATEA SETTORE AC6 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 
VISIVO 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Pz AC6 POZZINO PLATEA AC6 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 
VISIVO 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Pl AC5-2 PLATEA E CUNETTA SETTORE  
AC5 e 2 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pz AC5-2 POZZINO PLATEA SETTORE 
AC5 e 2 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pl H1-3/AC4 PLATEA E CUNETTA SETTORI
H1-3 + AC4 II Syn BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pz H1-3/AC4 POZZINO PLATEA SETTORI
H1-3 + AC4 II Syn BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pl AC2-5 PLATEA E CUNETTA SETTORE 
AC2-5 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pz AC2-5 POZZINO PLATEA SETTORE 
AC 2-5 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Va AC9 VASCA DI RACCOLTA SERBATOI 
SETTORE AC 9 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pl PAC9 PLATEA E CUNETTA POMPE 
AC 9 BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

CuE PO CUNETTE DI EMERGENZA PO BACINI / CUNETTE CONTROLLO 
VISIVO 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

VaE H1-3/AC4
VASCA DI RACCOLTA CUNETTE 

EMERGENZA SETTORI 
H1-3 + AC4 II Syn + AC2-5

BACINI / CUNETTE CONTROLLO 
VISIVO 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

VaE DEA/AC5
2

VASCA DI RACCOLTA CUNETTE 
EMERGENZA SETTORI D.E.A. + 

AC5 e 2
BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Fo H RETE FOGNARIA DI 
FABBRICAZIONE BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

AC 859 DECANTATORE PA ALCALINA APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

AC 2803 COALIZZATORE PA ALCALINA 
USCITA HX 1830/2 AC8 APPARECCHIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HX 1862 DECANTATORE
ACQUA/SOLVENTI PA ALCALINA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pl DEA PLATEA E CUNETTA SETTORE 
D.E.A. BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

Pz DEA POZZINO PLATEA SETTORE  
D.E.A. BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1800 RISERVA PA ALCALINA DA AC8 SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HV 1875 COALIZZATORE LAVAGGIO 
ACIDO SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1880 SKIMMER PA ACIDA SERBATOIO P.I. : UST-P446 D
I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

Tu PZC SPINTA POMPE DA POZZINO C 
VERSO VASCHE EMERGENZA TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 Ufficio Pratiche 

Tecniche

HV 1141 RISERVA NEUTRALIZZAZIONE 
EFFLUENTI SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HV 1020 SERBATOIO DECANTAZIONE 
EFFLUENTI SERBATOIO P.I. : UST-P446 D

I.I. : PR08 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche

HF 1022/1 FILTRO A CARBONE PER 
TRATTAMENTO EFFLUENTI APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

CARBONE
BIMESTRALE UPT TRATTAMENTO 

EFFL. LIQUIDO

HF 1022/2 FILTRO A CARBONE PER 
TRATTAMENTO EFFLUENTI APPARECCHIO SOSTITUZIONE 

CARBONE
BIMESTRALE UPT TRATTAMENTO 

EFFL. LIQUIDO

Pl EFF PLATEA SETTORE 
TRATTAMENTO EFFLUENTI BACINI / CUNETTE CONTROLLO 

VISIVO 10 Ufficio Pratiche 
Tecniche
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Tu 
C/LHF1022

DA HF1022 VERSO VASCHE 
EMERGENZA (controlavaggio) TUBAZIONE UNI -TS 11325 - 1 10 UPT

H1022AT01 MISURA pH EFFLUENTE LIQUIDO ANALIZZATORE CONTROLLO 
STRUMENTO MENSILE UP 

PEROSSIDATI

H1022FT01 MISURA PORTATA EFFLUENTE 
LIQUIDO STRUMENTO TARATURA 

STRUMENTO 2 Coord. Tecnico 
Solvay  - B3

H1022TT01 MISURA TEMPERATURA 
EFFLUENTE LIQUIDO STRUMENTO TARATURA 

STRUMENTO 1 Coord. Tecnico 
Solvay  - B3

9/9



 
PREMESSA:  

La rigenerazione del carbone ha lo scopo di ripristinare la funzionalità dello stesso per cui  

la vita del carbone 

 

ESTRATTO DELLA PROCEDURA 

PC EF 09 A 11 

MESSA IN MARCIA E FUNZIONAMENTO 
FILTRI E4110/1 - E4110/2 

…… 

Impianto di trattamento a carbone attivo: impianto costituito da due filtri E4110/1 e /2 in 

acciaio duplex 2507 e riempiti ciascuno con circa 4,5 mc di carbone attivo NORIT RB 4 W; 

è situato a valle dell’impianto di recupero ad olio con lo scopo di abbatterne i clorometani 

residui in uscita.  

…… 

6.1 RIGENERAZIONE DEL CARBONE ATTIVO ALL’INTERNO DEI FILTRI 

 

Mensilmente o quando il filtro interessato opera per più di 6 ore in condizioni diverse da 

quelle standard, ossia quando vi giungono anche gas non provenienti direttamente 

dall’impianto di recupero ad olio, è necessaria la rigenerazione del carbone attivo contenuto 

al suo interno. 

Questa rigenerazione è eseguita con vapore vivo a 130 °C e le acque di condensa, sature 

dei clorometani, vengono inviate all’impianto di trattamento effluenti liquidi. 

Al termine il filtro deve essere raffreddato ad almeno 40 °C e parzialmente asciugato con 

azoto: l’ulteriore asciugatura sarà fatta dal gas che vi transita in condizioni operative. 

ATTENZIONE: I FILTRI E LE MASSE METALLICHE A CONTATTO CON ESSI 

RAGGIUNGONO TEMPERATURE ELEVATE (>70°C) 

 

Il filtro interessato all’operazione deve essere escluso e sezionato tramite manovra valvole, 

la valvola di scarico dal fondo aperta verso la vasca E4001. 

 

1- Aprire il vapore BP che entra dall’alto del filtro e lasciare in corrente di vapore 

controllando su DeltaV il raggiungimento e lo stabilizzarsi intorno ai 70 °C della 

temperatura inferiore: attendere almeno 2 ore in queste condizioni verificando che la 

condensa venga scaricata dalla tubazione di fondo verso la vasca E4001. 

2- Chiudere il vapore ed aprire la valvola di sfiato (7) del filtro E4110/1 oppure la valvola di 

sfiato (1) del filtro E4110/2 e aprire la valvola di ingresso azoto per eseguire il 



 

 

raffreddamento e la parziale asciugatura per almeno 1 ora o finché la temperatura 

inferiore non scende al di sotto dei 40 °C. Durante l’attesa, chiudere la valvola di fondo 

di scarico condense. AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLA VALVOLA DI AZOTO SI 

VERIFICHERA’ UNA NOTEVOLE FUORIUSCITA DI VAPORE DALLA MESSA IN ARIA 

CON TRASCINAMENTO DI CONDENSA.  

3- Chiudere l’azoto e lasciare la valvola di sfiato APERTA, il filtro è così disponibile per la 

messa in servizio. 

 

 



 

 

Allegato 3 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

ISPETTORATO 
GRUPPO 
SOLVAY 

VERIFICA EFFICIENZA APPARECCHI NON 
IN PRESSIONE 

 
PR 08 rev. 0 
 
Foglio 1 di 4  

 

      

0 
 

Emissione SGr RCa APq 19-05-08 

Rev. Descrizione delle modifiche Redatto Verificato Approvato Data 

 

 
 
 

VERIFICA EFFICIENZA APPARECCHI 
NON IN PRESSIONE 

 
 

INDICE 
 
 
 
1. SCOPO 
 
2. VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE APPARECCHI NON IN PRESSIONE 
 
3. TECNICHE DI ISPEZIONE 
 
4. VALUTAZIONE STATO EFFICIENZA, INTERVALLI DI ISPEZIONE 



 

 

ISPETTORATO 
GRUPPO 
SOLVAY 

VERIFICA EFFICIENZA APPARECCHI NON 
IN PRESSIONE 

 

 
PR 07 rev. 0  
 
Foglio 2 di 4 

 
1. Scopo  
 

Questa specifica tecnica ha lo scopo di definire le modalità, l’estensione e la 
tipologia di ispezione e di controllo sui apparecchi non in pressione in esercizio per  
valutarne lo stato di conservazione,efficienza ed ulteriore esercizio. 
 
 
2.  Valutazione dello stato di conservazione degli apparecchi 
 
I criteri per effettuare la valutazione dello stato di conservazione sei apparecchi non in 
pressione, devono tenere conto delle condizioni di funzionamento ed ambientali che 
possono portare all’innesco di meccanismi di danneggiamento.  
L’analisi preliminare degli apparecchi è condotta in due fasi successive, che consentono 
di  individuare i punti  di ispezione significativi, la tipologia di indagine e l’estensione: 
 

- Analisi della storia del serbatoio 
- Analisi delle condizioni operative  
 

2.1 Analisi della storia del serbatoio 
 
Fornisce utili informazioni sul comportamento nel tempo del serbatoio e dei rilievi eseguiti 
nel tempo in punti omologhi fornisce una indicazione sulla evoluzione dello stato di 
conservazione.  
Ciò consente di individuare zone o elementi a maggiore criticità. 
 
2.2 Analisi delle condizioni operative  
 
L’analisi di parametri quali temperatura, pressione, fluido, servizio, ecc, fornisce gli 
elementi per valutare il comportamento degli apparecchi nei confronti del fluido e dell’ 
ambiente esterno. In questa fase si deve valutare la presenza di condizioni che possono 
determinare conseguenze particolari sul materiale .  

 
 

3. Tecniche di ispezione: 
Le tecniche d’ispezione più comunemente eseguite sugli impianti sono l’ispezione visiva 
(VT) e la misura di spessore (UT)  
  
Quindi, per la valutazione dello stato di conservazione di un apparecchio in esercizio si 
prendono in considerazione due tipi di controlli: uno di tipo superficiale che indaga sullo 
stato della parete esterna/interna dell’apparecchio e uno di tipo volumetrico che analizza 
lo spessore attuale della stesso. 
Altre tecniche di controllo riconosciute a livello internazionale e/o innovative possono 
essere utilizzate per meccanismi di degrado particolari (noti o ipotizzati) da valutarsi caso 
per caso   
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3.1 Ispezione Visiva 
 
L’ispezione visiva ha lo scopo di valutare le condizioni dell’apparecchio sulla superficie 
esterna e se possibile su quella interna.  
 
Per gli apparecchi coibentati, l’ispezione visiva deve individuare le aree dove il materiale 
isolante è danneggiato. Qualora l’apparecchio possa essere soggetto a corrosione sotto 
coibente, tali zone saranno da considerarsi rappresentative per lo stato generale 
dell’apparecchio.  
Se, sulle zone rese disponibili per l’ispezione visiva si rilevano delle corrosioni sotto 
coibente, è necessario estendere le scoibentazioni a zone adiacenti ed ai componenti 
sotto coibente (bocchelli, curve, stacchi , T, fondelli riduzioni, punti di iniezione, tratti 
morti, selle di appoggio, …….) sino a circoscrivere il fenomeno. 
L’ispezione visiva in campo, oltre alle zone rappresentative individuate dall’analisi 
preliminare dello stato dell’apparecchio e dal suo esercizio, consente di individuare le 
aree da sottoporre a successiva indagine con controlli non distruttivi. 
L’ispezione preliminare è quindi finalizzata ad individuare le zone dell’apparecchio 
rappresentativi e che evidenziano o che potrebbero evidenziare i maggiori sintomi di 
danneggiamento da analizzare successivamente con i metodi di controllo non distruttivi.  
Il piano di controllo deve tenere conto delle caratteristiche costruttive dell’apparecchio, 
della natura del fluido contenuto, della presenza nelle vicinanze di fluidi corrosivi, ecc.. 
L'ispezione dovrà essere effettuata con cura particolare nelle zone e punti che 
l'esperienza indica come più delicati che sono: 
- fondo 
- virola inferiore degli apparecchi ad asse verticale 
- bocchelli, in particolare nella parte inferiore del serbatoio 
- bocchelli di piccole dimensioni 
- controllo e/o revisione delle valvole nella parte inferiore 
- zona di bagnasciuga 
- zone in corrispondenza degli eventuali appoggi (selle, ecc.) 
- collegamento dei sistemi di messa a terra 
 
 
3.2  Determinazione degli spessori minimi attuali 
 
Le misure di spessore devono essere effettuate in modo da essere un campione 
rappresentativo dell’apparecchio. 
Per ogni zona scelta dell’apparecchio, i rilievi di spessore devono essere effettuati su più 
sezioni, identificate ed identificabili nel futuro al fine di consentire la ripetibilità della misura 
nello stesso punto e quindi definire un trend di corrosione. 
La posizione ed il numero dei punti di misura di un apparecchio  varia in funzione del 
componente e della tipologia di degrado. Ogni installazione può comunque  avere una 
propria linea guida basata su standard industriali internazionali riconosciuti,  in base al 
quale effettuare i controlli (norme API 510; API 571, ecc.) . 
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La localizzazione dei componenti  e delle zone significative  per il  rilievo degli spessori è 
eseguita adottando i seguenti criteri: 

• Zone che nell’ispezione visiva abbiano evidenziato sintomi di danneggiamento 
• Componenti che nel corso delle precedenti ispezioni abbiano evidenziato 

maggiore velocità di corrosione 
• Zone definite particolarmente critiche dall’analisi preliminare con rischio  

potenziale  di corrosione uniforme interna e di erosione/corrosione 
 

Nel caso si individuino riduzioni di spessore puntuali  è necessaria l’esecuzione di ulteriori 
misurazioni per definire l’estensione del fenomeno. I controlli spessimetrici devono essere 
estesi inoltre ai componenti (curve, derivazioni a T, riduzioni, innesti, ecc…) omologhi a 
quelli che hanno evidenziato danneggiamenti fino a circoscrivere il fenomeno.  
  
 
3.3 Controlli non distruttivi specifici  
 
Qualora siano noti o ipotizzabili danneggiamenti non rilevabili con ispezione visiva e 
misure di spessore, possono essere utilizzate altre tecniche di controllo specifiche per il 
tipo di danneggiamento stesso.( es: LP, MT , RT, ecc. ). 
 

 
4. Valutazione stato efficienza, intervalli di ispezione  

 
Se l’esito dei controlli sulle zone individuate è positivo, in quanto non si evidenziano 
difettosità e le riduzioni di spessore misurate rientrano nelle tolleranze di fabbricazione e 
nei  sovraspessori di corrosione eventualmente previsti,  la valutazione dello stato di 
conservazione ed efficienza dell’apparecchio si può ritenere ultimato e la stessa può 
essere esercita. 
 
Nel caso che si rilevino dei fenomeni di danneggiamento, bisogna verificare l’idoneità 
dell’apparecchio ad  essere esercioa in sicurezza per l’intervallo di tempo prestabilito. 
 
Il caso più diffuso di danneggiamento che si riscontra negli apparecchi è la riduzione di 
spessore per corrosionie / erosione. 
In particolare nel caso in cui questa sia maggiore della tolleranza di lavorazione o di  
eventuali sovraspessori di corrosione previsti, la valutazione dell’efficienza 
dell’apparecchio viene valutata verificando che la vita residua della stesso sia superiore 
alla data della successiva ispezione e/o verifica di funzionamento/integrità o alla data 
prevista per la sostituzione della tratto interessato dal danneggiamento. 
 
La formula tipica per la definizione di vita residua è la seguente: 
 

( )
Vcorr

aSSm
Vr

min−=  

 
Dove: 
Sm = Spessore misurato 
Smin a = Spessore minimo ammissibile (esempio secondo VSR, ASME, ecc.) 
Vcorr = Velocità di corrosione stimata 
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1. SCOPO 

Allo scopo di evitare/minimizzare, i rischi di fughe di fluidi pericolosi 
(infiammabili, tossici, corrosivi, inquinanti, …) e perdite improvvise di 
fluidi non pericolosi ma strategici per la nostra produzione, si ritiene 
importante l’effettuazione di controlli periodici dello stato degli apparecchi 
che non sono soggetti ai controlli di legge.  
Gli apparecchi in pressione sono controllati periodicamente dalle Autorità 
secondo le norme vigenti. Gli esami corrispondenti raggiungono l'obiettivo 
generale di segnalare tempestivamente gli eventuali punti deboli in modo 
da permettere di realizzare gli opportuni interventi di ripristino e non sono 
pertanto oggetto della presente procedura. 

 

2. DEFINIZIONI 

� IMS:  Ingegneria di Manutenzione Solvay 
� ESPERTO: Tecnico qualificato per l’ispezione visiva secondo la EN  

473VT o membro di un organismo notificato riconosciuto e accreditato. 
� CND : Controlli non distruttivi 
� UPT : Unità pratiche tecniche 
� APPARECCHI: Serbatoi di stoccaggio non in pressione esclusi serbatoi 

interrati che sono già soggetti ad altra procedura. 
 

 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE  

Apparecchi che contengono fluidi pericolosi e/o strategici per la 
produzione non soggetti ai controlli di legge. 
 
 

4. RESPONSABILITA 

E compito delle Unità Produttive di definire l’elenco degli apparecchi di 
cui sopra.  
Quest’elenco sarà trasmesso all’UPT che creerà una scheda per ogni 
singolo apparecchio, gestirà lo scadenziario con i relativi interventi di 
ispezione e di manutenzione in accordo con l’unità produttiva, l'insieme 
della documentazione ufficiale (incluso la relazione legata a ciascuno 
intervento di controllo), le registrazione dei controlli effettuati.  
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Sarà compito di IMS trasmettere una copia della valutazione finale alle 
Unità Produttive, alle Unità di Ricerca ed alla Manutenzione dopo ogni 
controllo. 
 

 

5. PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI CONTROLLI 
 

Avvalendosi di una valutazione tecnica, della conoscenza dell’esercizio e 
della manutenzione, l'esperto deciderà la periodicità dei futuri controlli da 
realizzare (controlli visivi e/o controlli di integrità) con un massimo di 10 
anni fra 2 controlli di integrità. 
Le frequenze di controllo potranno essere cambiate secondo la valutazione 
dal tecnico esperto appoggiandosi sulla valutazione dei rischi, sugli 
interventi manutentivi realizzati e sui risultati dei CND. 
 
La verifica di efficienza degli apparecchi non a pressione sarà realizzata 
secondo la procedura ISI_PR_08 rispettando il seguente ITER per ogni 
apparecchio: 
 

• Valutazione dello stato di conservazione; 
• Definizione delle tecniche di ispezione; 
• Valutazione dello stato di efficienza e dei successivi intervalli di 

ispezione. 
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