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LEGENDA:

DOL: Direct On Line (comprese alimentazioni a junction box locale)

VSD: Variable Speed Drive

LSB: Local Switchboard

3F Trifase

3F+N Trifase con neutro

1F+N Monofase

S Cavo schermato

NS Cavo non schermato
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da a N° prog

ENEL CI004-QMT1 01 ARRIVO ENEL 15kW RG7H1R 3x(1x90) 20 24kV S

CI004-QMT1 CI004-TR1 01 TRASFORMATORE MT/BT TR1 RG7H1R 3x(1x50) 20 24kV S

CI004-QMT1 CI004-TR2 01 TRASFORMATORE MT/BT TR2 RG7H1R 3x(1x50) 20 24kV S

CI004-QMT1 CI004-GE1 01 GENERATORE D'EMERGENZA RG7H1R 3x(1x90) 80 24kV S

CI004-QMT1 CI004-QMT2 01 QE MT VASCHE W1 E W2 RG7H1R 3x(1x90) 3350 24kV S

CI004-QMT2 CI004-TR3 01 TRASFORMATORE MT/BT TR3 RG7H1R 3x35 20 24kV S

CI004-QMT2 CI004-TR4 01 TRASFORMATORE MT/BT TR4 RG7H1R 3x35 20 24kV S

CI004-PC1 CI004U-PS1 01 UPS1 FG16OR16 4x(1x70) 20 0,6/1kV NS

CI004-PC1 CI004U-PS1 02 UPS1 FG16OR16 4x(1x70) 20 0,6/1kV NS stima

CI004-UPS1 ED002-QE1 01 ARRIVO DA UPS1 FG16OR16 4x(1x70) 20 0,6/1kV NS stima

CI004-PC1 ED002-QE1 01 QE DISTRIBUZIONE PRIVILEGIATA CI004 FG16OR16 4x(1x70) 20 0,6/1kV NS stima

CI004-PC2 CI004-UPS2 01 UPS2 FG16OR16 5G16 20 0,6/1kV NS stima

CI004-PC2 CI004-UPS2 02 UPS2 FG16OR16 5G16 20 0,6/1kV NS stima

CI004-PC2 ED002-QE3 01 QE DISTRIBUZIONE FG16OR16 5G16 20 0,6/1kV NS stima

ED002-QE1 CI004-QE2 01 RIO CI004 FG16OR16 2x10 20 0,6/1kV NS stima

ED002-QE3 CI004-QE5 01 RIO CI004 FG16OR16 2x10 20 0,6/1kV NS stima

CI004-TR3 CI004-PC2 01 ARRIVO DA TR3 FG16OR16 2x3x(1x240) + 1x240 20 0,6/1kV NS stima

CI004-TR4 CI004-PC2 01 ARRIVO DA TR4 FG16OR16 2x3x(1x240) + 1x240 20 0,6/1kV NS stima

CI004-PC1 QRIF-1 01 RIFASAMENTO AUTOMATICO 1 FG16OR16 3x2x(1x240) 30 0,6/1kV NS stima

CI004-PC1 QRIF-2 01 RIFASAMENTO AUTOMATICO 2 FG16OR16 3x2x(1x240) 30 0,6/1kV NS stima

NOTE
DISTRIBUZIONE PRIMARIA MT/BT OPERA A MARE

OPT0260

ELENCO CAVI ELETTRICI (PRINCIPALI)
TAG cavo

DESCRIZIONE
TIPOLOGIA 

CAVO
FORMAZIONE

CAVO
LUNGHEZZA 

CAVO [m]
TENSIONE DI ISOLAMENTO

SCHERMO 
[S/NS]
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QE di alimentazione TAG utenza N° prog

CI004-PC1 ID001-AG-0001 01 Mixer vasca di sollevamento iniziale FG16OR16 5G10 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-AG-0002 01 Mixer vasca di coagulazione FG16OR16 4G4 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-AG-0003 01 Mixer vasca di flocculazione FG16OR16 4G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-AG-0004 01 Mixer vasca di sollevamento intermedio FG16OR16 4G6 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-AG-0005 01 Mixer vasca alimentazione filtropressa FG16OR16 4G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-K-0001A 01 Compressore di controlavaggio FG16OR16 5G6 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-K-0001B 01 Compressore di controlavaggio FG16OR16 5G6 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PP-0001A 01 Pompe vasca di sollevamento iniziale FG16OH2R16 3x16 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0001B 01 Pompe vasca di sollevamento iniziale FG16OH2R16 3x16 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0001C 01 Pompe vasca di sollevamento iniziale FG16OH2R16 3x16 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0002A 01 Pompe di alimento sedimentazione FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0002B 01 Pompe di alimento sedimentazione FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0002C 01 Pompe di alimento sedimentazione FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0003A 01 Pompe di alimento filtrazione FG16OR16 4G50 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PP-0003B 01 Pompe di alimento filtrazione FG16OR16 4G50 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PP-0003C 01 Pompe di alimento filtrazione FG16OR16 4G50 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PP-0004A 01 Pompe di scarico a mare FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0004B 01 Pompe di scarico a mare FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0004C 01 Pompe di scarico a mare FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0005A 01 Pompe di controlavaggio FG16OR16 4G35 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PP-0005B 01 Pompe di controlavaggio FG16OR16 4G35 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PP-0006A 01 Pompe di alimento filtropressa FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0006B 01 Pompe di alimento filtropressa FG16OH2R16 3x25 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PP-0007A 01 Pompe di rilancio acque trattamento fanghi FG16OR16 4G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PP-0007B 01 Pompe di rilancio acque trattamento fanghi FG16OR16 4G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-S8A 01
Pompa di invio acqua mare ad impianto di 
trattamento

FG16OH2R16 3x120 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-S8S 01
Pompa di invio acqua mare ad impianto di 
trattamento

FG16OH2R16 3x120 + PE 60 0,6/1kV S

CI004-PC1 ID001-PK-0001 01 Package filtropressa FG16OR16 4G50 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PK-0002 01 Package filtri dual media FG16OR16 4G25 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PK-0004 01 Package stoccaggio e dosaggio Cloruro Ferrico FG16OR16 5G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PK-0005 01 Package stoccaggio e dosaggio Acido Solforico FG16OR16 5G6 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PK-0006 01
Package prepararazione polielettrolita (0,5% peso) 
per flocculazione

FG16OR16 5G4 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PK-0007 01
Package prepararazione polielettrolita (0,5% peso) 
per condizionamento fanghi

FG16OR16 5G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 ID001-PK-0008 01 Package stoccaggio e dosaggio Ipoclorito di Sodio FG16OR16 5G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-ILL-EST-01 01 Illuminazione aree esterne CI004  FG16OR16 5G6 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-CDZ1 01 Raffrecamento cabina CI004 FG16OR16 5G6 60 0,6/1kV NS

CI014-MT1 CI004-GE-01 01 Gruppo elettrogeno FG16OR16 3x(1x90) + PE 60 15/24kV NS

CI004-QE1 CI004-FM-01 01 Prese cabina elettrica FG16OR16 5G1,5 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-FM-02 01 Prese sala controllo FG16OR16 3G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-Ill-01 01 Illuminazione CI014 FG16OR16 3G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-QE3 01 Server sala di controllo FG16OR16 3G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-POSTAZ-01 01 Postazione sala di controllo FG16OR16 3G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-POSTAZ-02 01 Postazione sala di controllo FG16OR16 3G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-QE1 CI004-POST-ING-01 01 Postazione ingegneria sala di controllo FG16OR16 3G2,5 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 CI004-RIF1 01 Rifasamento automatico FG16OR16 2x3(1x240) + PE 60 0,6/1kV NS

CI004-PC1 CI004-RIF2 01 Rifasamento automatico FG16OR16 2x3(1x240) + PE 60 0,6/1kV NS

NOTE
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