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STOPSTOP
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NOTE GENERALI

A. IL DIMENSIONAMENTO DEL P&ID E' BASATO SULLA PORTATA DI ACQUA MARE IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

DI 500 m3/h.

B. DRENI E VENT DELLE LINEE DA INSERIRSI DURANTE LA SUCCESSIVA FASE DI EPC.

C. IN CASO DI NECESSITA' IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE E' SUPPOSTO CON POMPE TEMPORANEE E/O

AUTOBOTTE.

NOTE

1. DUE POMPE OPERATIVE E UNA STAND-BY COMUNE.

2. LA LOGICA DI EMERGENZA AVVIERA' AUTOMATICAMENTE  LA POMPA STAND-BY PER INDISPONIBILITA' (MALFUNZIONAMENTO)

DI UNA DELLE DUE POMPE OPERATIVE.

3. LE POMPE DOVRANNO ESSERE ADEGUATE A MANTENERE INTEGRI I FIOCCHI DI SOLIDI FORMATI IN FLOCCULAZIONE

(GIRANTE, VELOCITA', NUMERO DI POLI...).

4. BY-PASS DELL'IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE IN CASO DI RISPETTO DEI LIMITI ALLO SCARICO DELL'ACQUA DALLE VASCHE

DI COLMATA.

LA LINEA DOVRA' ESSERE MANTENUTA VUOTA IN CASO DI NON UTILIZZO.

5. LSHH DELLA VASCA B-0001 FERMA / NON DA' CONSENSO ALL ALOGICA DI CONTROLAVAGGIO FILTRI F-0001 A÷H.

6. NUMERO DI MIXER DA CONFERMARE A CURA FORNITORE SPECIALIZZATO DURANTE LA FASE DI EPC.

7. FILTRO TEMPORANEO PER AVVIAMENTO.

8. DIMENSIONAMENTO DEI DRENAGGI INTERRATI A CURA DELLA DISCIPLINA CIVILE DURANTE L'EPC. LA PROFONDITA' DELLA

VASCA B-0001 DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN FASE EPC IN FUNZIONE DELLA PROFONDITA' DI ARRIVO DEI DRENI DAI FILTRI.

IMPIANTI DI GESTIONE DELLO SMARINO

IMPIANTI

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE CI004

P&ID: SOLLEVAMENTO E TRATTAMENTO CHIMICO/FISICO

O3 IMP ID001 00000 E 0275 - 0
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