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NOTE GENERALI

A. IL DIMENSIONAMENTO DEL P&ID E' BASATO SULLA PORTATA DI ACQUA MARE IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

DI 500 m3/h.

B. DRENI E VENT DELLE LINEE DA INSERIRSI DURANTE LA SUCCESSIVA FASE DI EPC.

C. LA CONFIGURAZIONE DEL PACKAGE E' INDICATIVA E SARA' CONFERMATA DAL FORNITORE DURANTE LA FASE DI EPC.

NOTE

1. LA LOGICA DI EMERGENZA AVVIERA' AUTOMATICAMENTE LA POMPA STAND-BY  IN CASO DI INDISPONIBILITA'

(MALFUNZIONAMENTO) DELLA POMPA OPERATIVA.

2. E' STATO CONSIDERATO PRELIMINARMENTE UN CONDIZIONANTE IN POLVERE DA DILUIRE. DURANTE LA FASE DI EPC ED A

VALLE DI TEST DEDICATI TALE ASSUNZIONE SARA' DA CONFERMARE A CURA DELL'EPC CONTRACTOR RISPETTO A

CONDIZIONANTI IN SOLUZIONE LIQUIDA.

3. IL SISTEMA DI PREPARAZIONE E DOSAGGIO DEL CONDIZIONANTE E' CONSIDERATO ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO

RISCALDATO.

4. POMPA CON VARIAZIONE MANUALE DELLA PORTATA DI SET.

5. VENT PIU' ALTO DEL PREPARATORE DI CONDIZIONANTE.

6. PACKAGE GESTITO DA PROPRIO QUADRO PLC. VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI DI PROCESSO ANCHE DA DCS DI IMPIANTO.

IMPIANTI DI GESTIONE DELLO SMARINO

IMPIANTI

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE CI004
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