
STAZIONE ELETTRICA 

MisureCircuito 2

DI TRASFORMAZIONE

Servizi

Ausiliari

Circuito 1

14,4 MWp 19,2 MWp

PARCO EOLICO "CARAFFA"

MisureCircuito 2 Servizi

Ausiliari

Circuito 1

PARCO EOLICO

POTENZA 33,6 MW

STAZIONE ELETTRICA DI 

TRASFORMAZIONE 380/150 kV TERNA

SBARRA 150 kV

CONSEGNA UTENTE

STALLO TRASFORMATORE

"MAIDA"

SEZIONE A 150 kV DELLA 

CAVIDOTTO A 150 kV

ALTRO PRODUTTORE 2

ALTRO PRODUTTORE 1

STALLO DI CONDIVISIONE

STALLO DI 

LEGENDA

TR: trasformatore 30/150 kV

SC: scaricatore di sovratensione

TA: trasformatore di corrente (protezione e fiscale)

TVC: trasformatore di tensione capacitivo (protezione)

TVI: trasformatore di tensione induttivo (fiscale)

52: interruttore

89: sezionatore
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