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OGGETTO:[ID_VIP: 4902] Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 


152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di rifacimento di due unità di produzione 


esistenti nella centrale termoelettrica "Ettore Maiorana" di Termini Imerese (PA). 


Proponente: società Enel Produzione S.p.A. 


 Comunicazione esito valutazione. 


 


Con istanza prot. Enel-PRO-01/10/2019-14936, acquisita al prot. 25410/DVA del 07/10/2019, 


codesta Società ha chiesto l’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 


9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare in merito 


ad un progetto di rifacimento di due unità di produzione esistenti nella centrale termoelettrica 


"Ettore Maiorana" di Termini Imerese (PA). 


 


 Al riguardo, si evidenzia che il progetto presentato, che prevede la sostituzione di due unità 


turbogas da 860 MWt complessivi con due nuovi turbogas da 788 MWt, comporti la realizzazione 


di un’opera sostanzialmente nuova, rientrante nelle categorie di cui agli allegati alla parte seconda 


del D.Lgs 152/2006, avente peraltro differenti modalità di esercizio rispetto a quelle dell’attuale 


Centrale.  


 


 L’intervento di modifica della Centrale, soprattutto in termini della prevista riduzione delle 


emissioni in atmosfera, necessita pertanto di una opportuna specifica valutazione che non può 


essere condotta ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006, anche in considerazione 


dell’entità delle potenze degli impianti.  
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 Si ritiene, inoltre, che le valutazioni ambientali svolte a suo tempo nell’ambito dei 


procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA relativi alla centrale "Ettore Maiorana", conclusisi 


con i provvedimenti direttoriali prot. 9991/VIA/A.O.13.B del 07/08/2000 e prot. DSA/2005/9157 


del 12/04/2005, non possano ritenersi automaticamente confermate nel caso del progetto in esame, 


atteso il lungo lasso di tempo trascorso dai medesimi. 


 


 Ciò posto, sulla base degli elementi informativi complessivamente forniti da codesta Società, 


come meglio illustrato nell’allegata nota tecnica prot. 26846/DVA del 16/10/2019 predisposta dalla 


competente Divisione II di questa Direzione Generale, si ritiene che gli interventi di cui trattasi 


necessitino di una valutazione ambientale, quantomeno, secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del 


D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. 


 


Alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che legge per 


conoscenza, si segnala che la documentazione oggetto della presente valutazione preliminare è 


disponibile sul portale delle Valutazioni ambientali all’indirizzo https://va.minambiente.it/it-


IT/Oggetti/Documentazione/7226/10417. 


 


 


Il Direttore Generale 


Giuseppe Lo Presti 


 (documento informatico firmato digitalmente 


ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 


 


 


 


 


Allegato: nota tecnica div. II prot. 26846/DVA del 16/10/2019 
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OGGETTO:[ID_VIP: 4902] Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 


152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di rifacimento di due unità di produzione 


esistenti nella centrale termoelettrica "Ettore Maiorana" di Termini Imerese (PA). 


Proponente: società Enel Produzione S.p.A. 


  Nota tecnica. 


 


Con istanza prot. Enel-PRO-01/10/2019-14936, acquisita al prot. 25410/DVA del 07/10/2019, la 


società Enel Produzione S.p.A. ha chiesto l’espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi 


dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per un progetto di rifacimento di due unità di 


produzione esistenti nella centrale termoelettrica "Ettore Maiorana" di Termini Imerese (PA). 


 


Unitamente alla richiesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo con 


allegati vari, la quale risulta predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul portale delle 


Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) e al decreto 


direttoriale n. 239 del 03/08/2017 recante “Contenuti della modulistica necessaria ai fini della 


presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, 


come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104”. 


 


 


Analisi e valutazioni 


 


In base agli elementi informativi complessivamente forniti dalla Società proponente, si riassumono 


di seguito gli elementi significativi della proposta progettuale. 


 


La centrale termoelettrica "Ettore Maiorana", ubicata nel comune di Termini Imerese (PA), ha 


ottenuto i seguenti provvedimenti direttoriali di esclusione dalla procedura di VIA: 


− provvedimento prot. 9991/VIA/A.O.13.B del 07/08/2000 relativo al progetto di 


miglioramento ambientale della Centrale con trasformazione della sez. 5 in ciclo combinato; 


− provvedimento prot. DSA/2005/9157 del 12/04/2005 relativo al progetto di miglioramento 


ambientale della Centrale con un nuovo ciclo combinato sull’ex sez. 5. 


 


Nella sua configurazione attualmente autorizzata la Centrale è costituita dalle seguenti unità aventi 


una potenza totale installata pari a 1340 MWe: 
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− una unità termoelettrica a vapore (TI41) da 320 MWe (in riserva fredda) ad olio 


combustibile (funzionante a gas naturale dal 2008); 


− una unità turbogas in ciclo semplice (TI42) da 125 MWe alimentata a gas naturale; 


− una unità turbogas in ciclo semplice (TI53) da 125 MWe alimentato a gas naturale; 


− una unità ciclo combinato (6) da 780 MWe costituita da 2 turbogas (unità TI62 e unità TI63) 


da due generatori di vapore a recupero in assetto 2+2+1 con la turbina a vapore (unità 61, ex 


unità 51). 


 


Con l’istanza di valutazione preliminare in oggetto, la Società ha comunicato di voler sostituire due 


unità turbogas esistenti da 430 MWt ciascuna (TI42 e Tl53) con altrettante unità turbogas da 394 


MWt ciascuna, aventi una più elevata efficienza e migliori prestazioni ambientali.  


 


Non sono previste variazioni dell’assetto attuale della Centrale in quanto le nuove unità saranno 


alimentate esclusivamente a gas naturale e saranno esercite in ciclo semplice, utilizzando i camini 


esistenti di by-pass. 


 


Il progetto risponde alle esigenze della rete elettrica di disporre di impianti in grado di fornire 


flessibilità operativa e servizi di regolazione della rete dovute al forte trend di crescita negli ultimi 


anni del settore delle energie rinnovabili. 


 


 


Conclusioni 
 


Il progetto proposto dalla Società consiste nella sostituzione di due turbogas esistenti con due nuovi 


turbogas di potenza termica inferiore e aventi prestazioni ambientali migliori.  


 


Tale proposta progettuale comporta, tuttavia, la realizzazione di un’opera sostanzialmente nuova, 


rientrante nelle categorie di cui agli allegati alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, avente peraltro 


differenti modalità di esercizio rispetto a quelle dell’attuale Centrale. Al riguardo, seppure non 


posto ben in evidenza nella documentazione fornita a corredo dell’istanza, come da parere 


istruttorio conclusivo di modifica dell’AIA reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota prot. 


CIPPC-00-2015-1554 del 18/08/2015, risulta che l’utilizzo dei due gruppi esistenti TI42 e Tl53 sia 


limitato ad un numero massimo di ore annue (non superiore a 1500 ore/anno calcolate come media 


mobile su ciascun periodo di cinque anni, e comunque non superiore a 3000 ore/anno), limitazione 


non prevista nel caso dei proposti due nuovi turbogas. 


 


Sulla base di quanto sopra si ritiene che l’intervento di modifica della Centrale, soprattutto in 


termini della prevista riduzione delle emissioni in atmosfera, necessiti di una opportuna specifica 


valutazione che non può essere condotta ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006, anche in 


considerazione dell’entità delle potenze degli impianti.  


 


Si ritiene, inoltre, che le valutazioni ambientali svolte a suo tempo nell’ambito dei citati 


procedimenti di esclusione dalla VIA non possano ritenersi automaticamente confermate nel caso 


del progetto in esame, atteso il lungo lasso di tempo trascorso dalle medesime. Nella valutazione 


della proposta progettuale deve, pertanto, essere considerata anche la capacità di carico 
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dell’ambiente in cui è inserita la Centrale nonché la presenza di altri progetti nel medesimo contesto 


ambientale e territoriale. 


 


Sulla base di tutto quanto precede, pertanto, si comunica che gli interventi di cui trattasi necessitano 


di una valutazione ambientale, quantomeno, secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs 


152/2006 e ss.mm.ii.. 


 


 


Il Dirigente 


Arch. Gianluigi Nocco 


 (documento informatico firmato digitalmente 


ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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