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Stazione Elettrica di Trasformazione AT/MT
IMPIANTO EOLICO  c.p. 201800321 INERGIA Spa

Stallo Trasformatore altro Produttore
(non oggetto del presente progetto)

Stallo Trasformatore altro Produttore
(non oggetto del presente progetto)

Stallo Trasformatore altro Produttore
(non oggetto del presente progetto)

Stallo Arrivo Linea
Connessione alla RTN
(oggetto del presente progetto)

Ampliamento Stazione Elettrica di Trasformazione 380/150 kV RTN "Melfi"
Stallo AT RTN Arrivo Produttore e dedicato alla Connessione alla RTN

2200 2200 6000 2200 2200 6500 7500 3500 3000 7950 4000

Conduttori Ø36

5000 940022002200

IMPIANTO UTENTE DI CONNESSIONE ALLA RTN
Stallo AT Arrivo Linea

PROFILO ELETTROMECCANICO B-B - scala 1:200

AMPLIAMENTO STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 380/150  RTN MELFI
Stallo AT RTN arrivo linea e dedicato alla connessione

Stazione Elettrica di Trasformazione AT/MT
IMPIANTO EOLICO c.p. 201800321
INERGIA Spa
Stallo Trasformazione AT/MT

PROFILO ELETTROMECCANICO A-A - scala 1:200
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- INTERRUTTORE AT

- SEZIONATORE DI LINEA

- SEZIONATORE DI TERRA 

TRASFORMATORE AT/MT 

- TRASFORMATORI DI TENSIONE

MESSA A TERRA DEL NEUTRO TRASFORMATORE

CASTELLETTO MT COMPLETO DI TERMINAZIONI E SCARICATORI MT

PALO DI ILLUMINAZIONE PIAZZALE

PALO ANTENNA TLC (TELECOMUNICAZIONI)

POSIZIONE

LISTA APPARECCHIATURE PRODUTTORE
DESCRIZIONE

2

3

1

7

6

MODULO COMPATTO AT COMPOSTO DA:

PORTALE A TIRO PIENO

8

9

10

11

- TRASFORMATORI DI CORRENTE

MURO TAGLIAFIAMME

LISTA APPARECCHIATURE RTN
POSIZIONEDESCRIZIONE

TRASFORMATORE DI TENSIONE 

TRASFORMATORE DI CORRENTE 

INTERRUTTORE UNI-TRIPOLARE 

SEZIONATORE VERTICALE TRIPOLARE 

16

14

17

12

15

PORTALE A TIRO PIENO

SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE  

13

SUPPORTI UNIPOLARI ROMPITRATTA

4SBARRE AT COMPLETO DI PORTALE SBARRE

5SCARICATORI AT

SEZIONI ELETTROMECCANICHE
CONNESSIONE ALLA RTN

PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA
CONNESSIONE ALLA RTN

A.Corradetti R.CairoliM. CiottiPrima Emissionea 22/07/2019

Ing. Maurizio Ciotti

Via della Repubblica n.9
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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
EOLICO DENOMINATO "PIANI DI PEDINA" NEL COMUNE DI
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