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Cascina Casella

Tavola 2.6.1

Regime vincolistico

Sistema d i riferimento: WGS84 - UTM fu so 32 nord
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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Centrale Termoelettrica “Ed oard o 

Amald i” d i La Casella

Progetto d i u pgrad e impianto

Legenda

D.Lgs.42/2004, art. 10

Perimetrazione di Centrale
Aree di intervento (sostituzione 
delle parti calde)
Nuovo impianto stoccaggio ammoniaca

Bene di interesse culturale (non verificato)**

*

*Fonte dati: PSC del Comune di 
Castel San Giovanni

**Fonte dati: Vincoli in Rete


