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Allaccio MONITOR A LED. Allaccio elettrico 16 A + connettore ottico

LED

TFT

Ticket

Presa elettrica interbloccata

trifase IEC309 3P+T 16A

1

Allaccio MONITOR TFT. Allaccio elettrico 16 A + connettore ottico.

Allaccio elettrico obliteratrice con alimentazione e fornitura separate da

quelle di stazione. Presa IEC309 16 A interbloccata in quadretto IP66.

Presa elettrica monofase 16A

standard tedesco

Allaccio elettrico ascensore

LIFT

Si specifica che lungo la banchina le prese

saranno integrate all'interno del carter di

rivestimento pilastro e inserite in cassetta

chiusa a chiave.

Q.E.

Quadro elettrico

Alimentazione pompe di sollevamento acque reflue

P

Allaccio elettrico Switch POE

SWx

Alimentazione elettrica boiler per produzione acqua calda sanitaria
boiler

1

Predisposizione connessione wireless alimentazione elettrica + connessione ottica

Alimentazione per aspirazione aria wc

Alimentazione scaldasalviette elettrico
S

split
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P.D.C

Alimentazione per climatizzazione ambiente.

Alimentazione per ventilatore.

POMPE DI CALORE _ n. 3 macchine esterne.
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Alimentazione gettoniera apriporta

Alimentazione motorizzazione cancello

gate

V

I
A

 
P

L

I
N

I
O

3
.
3
%

0

.

4

%

2
.
9
%

3
.
1
%

3
.
1
%

+3.30 m
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LED

Alimentato da linea di

distribuzione elettrica

proveniente da canalina

metallica disposta

all'intradosso della passerella.
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