
NAPOLI

27 m²

Control Room

20 m²

Locale a

disposizione

6 m²

WC

27 m²

IS/TLC/IAP

10 m²

Contatori

16 m²

BT - Locale

Quadri

96 m²

FV.01. -

Fabbricato

viaggiatori

27 m²

MT Locale

distributore

3
 
m

²

W
.
C

.
 
D

o
n

n
a

3
 
m

²

W
.
C

.
 
U

o
m

o

4 m²

WC Disabili
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ASCENSORE 1 _ AS01

630 Kg

+ 0,55    Quota banchina

QUOTA SBARCHI

CORSA

8,35 m

ASCENSORE 2 _ AS02

QUOTA SBARCHI

CORSA

+ 8,90     Lato Via Plinio

+ 0,55    Quota banchina

8,35 m

+ 8,90     Lato Via Masseria Curato

630 Kg
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Quota + 0,55 m

Quota + 8,90 m

ASCENSORE 2 _ AS02

+0.55 Quota Banchina

+0.00 Piano del Ferro

+8.98 Quota Peristilio

Collettore in PEADØ160

colorazione RAL 7016Tubazione drenante Ø110

Pendenza 0.5%

Discendente Ø110 interno al

pilastro

Canale di gronda

Tappo di ispezione su braga

Ø110

Canaletta raccolta acque ad

incasso

Controtubo per passaggio

discendente

Tappo di ispezione su

braga Ø160

Lato apribile vano ascensore

per ispezione impianti

Lato apribile vano ascensore

per ispezione impianti

1
2

0

3
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5

Pendenza 3.5%

Pannello di rivestimento cavedio

impianti in lamiera stirata

PLANIMETRIA QUOTA BANCHINA ( Quota + 0,55 m )  scala 1:200
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IMPIANTI MECCANICI
QUOTA BANCHINA E FABBRICATO VIAGGIATORI
PLANIMETRIA IMPIANTI DI FERMATA:ASCENSORI 1:200
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PLANIMETRIA QUOTA PERISTILIO  ( Quota + 8,90 m) scala 1:200

TIPOLOGICO SEZIONE ASCENSORI

SEZIONE SU ASCENSORE AS02   scala 1:50
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