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Tubazione di rilancio Ø 75 acque fossa ascensore alla rete smaltimento acque

meteoriche

Condotto di svuotamento fossa ascensore DN 110

Pompe di sollevamento. Le caratteristiche delle pompe sono riportate

all'interno degli elaborati descrittivi. Rif. elaborato: "Impianti meccanici.

Relazione tecnica descrittiva".

PSX ooX

Pozzetto di dimensioni 60x60 cm con chiusino portapavimento per

alloggiamento pompe di sollevamento acque da fossa ascensore

Pozzetto di dimensioni 60x60 cm con chiusino portapavimento per scarico

acque meteoriche da peristilio
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Blocchi in cemento per la

compartimentazione della fossa

ascensore e i cavedi impianti e

smaltimento acque meteoriche

Fossa ascensore
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Pozzetto 60x60cm di ispezione al

piede allineato alla pavimentazione

+0.55 Quota Banchina

Condotto di svuotamento

della fossa dell'ascensore

DN 110 a saldare

Condotto di scarico

in PEAD  DN 75

Gruppo pompe

di sollevamento

3 mc/h 6 m.c.a.

Collettore smaltimento

acque meteoriche Ø160

Fossa

Ascensore

Setto in CA di separazione

tra cavedi impianti e fossa

ascensore

Pozzetti 60x60cm di

ispezione al piede allineati

alla pavimentazione
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