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FONDAZIONE IN C.A.

MAGRONE
6+6 Ø12 Ltot=1200 cm

PROSPETTO SEZIONE TIPO

75421
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SOTTOSTAZIONE RTN 150 KV
"ULASSAI"

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SSE UTENTE E OPERE DI CONNESSIONE
AREE DI INTERVENTO STAZIONE ELETTRICA UTENTE

STATO DI FATTO (SCALA 1:500)

ADEGUAMENTO STAZIONE ELETTRICA UTENTE
STATO DI PROGETTO (SCALA 1:500)

PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA - STATO DI PROGETTO (SCALA 1:200)

45,63

2,
67

2,
67

edificio servizi esistente

ingresso carrabile
Muro tagliafuoco

nuovo trasformatore 50/63 MVA

PARTICOLARI NUOVE RECINZIONI (SCALA 1:20)

AMPLIAMENTO
DELLA SSE UTENTE

GIA' PREVISTO
NEL PROGETTO ABBILA

Vasca di
contenimento
olio

ingresso pedonale

SEZIONE ELETTROMECCANICA MONTANTE CAVO AT - STATO DI PROGETTO (SCALA 1:100)

PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA - STATO DI FATTO (SCALA 1:200)

LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE

Attuali pertinenze  SSE produttore

Interventi previsti dal progetto ABBILA

Superfici di ampliamento SSE

Cavo AT 87/150 kV in canaletta in
Cls prefabbricato (vedi particolare)

LISTA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

2 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE A.T. 6  INTERRUTTORE TRIPOLARE

3 TRASFORMATORE DI TENSIONE PER MISURE TRASFORMATORE DI TENSIONE PER
MISURE E PROTEZIONI7

TERMINALI CAVO AT 150 kV PER CONNESSIONE
CON TERNA/UTENTE1

  www.iatprogetti.it

BOREAS
AMPLIAMENTO DEL PARCO EOLICO DI ULASSAI

E PERDASDEFOGU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JERZU (NU)

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii

- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SSE UTENTE E OPERE DI CONNESSIONE-

SOTTOSTAZIONE UTENTE
SARDEOLICA S.R.L.

SOTTOSTAZIONE RTN 150 KV
"ULASSAI"

SOTTOSTAZIONE UTENTE
SARDEOLICA S.R.L.

Nuova recinzione

STALLO LATO PRODUTTORESTALLO LATO GESTORE

Cavo AT  87/150 kV

COLLEGAMENTO IN ANTENNA NUOVO STALLO A 150 kV
CODICE PRATICA 201901210
CODICE PRATICA 201900358

Nuovo
trasformatore
50/63 MVA

 Cavo proprietà
del produttore

fino ai terminali
passanti AT

Stallo di trasformazione
MT/AT

Progetto BOREAS

Stallo di trasformazione
MT/AT

Progetto ABBILA

Interventi previsti dal progetto BOREAS

4 SEZIONATORE A.T. CON LAME DI TERRA PER
CONNESSIONE CAVO DA ALTRO UTENTE

5 TRASFORMATORE DI CORRENTE

Collegamento sbarre da
rimuovere

CANALETTA
PREFABBRICATA IN CLS

(SCALA 1:20)

AMPLIAMENTO
DELLA SSE UTENTE

 OPERE DI CONNESSIONE
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